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               Résumé 
Résumé : 
      Le thème de recherche traité dans cette thèse est le diagnostic des défauts de courts-circuits entre-spires d'une 
machine synchrone à aimants permanents (MSAP) fonctionnant à vitesse variable. La technique de commande utilisée 
pour cette machine est la commande non linéaire par linéarisation entrée-sortie pour le fonctionnement sans capteur 
utilisant le filtre de Kalman étendu (FKE). Deux principales méthodes sont utilisées pour la détection des défauts 
statoriques de la MSAP :  
 méthodes de diagnostic sans connaissance de modèle, 
 méthodes de diagnostic avec connaissance a priori du modèle.  
       La première est basée sur l’extraction d’informations par les biais du traitement des signaux mesurés (courants, 
vitesse etc …). La seconde méthode est basée sur le suivi des paramètres et des grandeurs de la machine, au moyen 
d’algorithmes d’observation à base du filtre de Kalman étendu. La surveillance en ligne des paramètres physiques issus 
de l'estimateur peut servir comme un indicateur de défaut. Une large étude paramétrique est menée et validée par 
simulation numérique. Les résultats obtenus montrent clairement la possibilité d'extraire les signatures pour détecter, 
identifier et localiser les défauts. 
Mots clés: Machine synchrone à aimants permanents, commande non-linéaire par linéarisation entrée-sortie, observateurs, défauts 
court-circuit entre spires, diagnostic, estimation paramétrique, FFT, ondelette, filtre de Kalman étendu (FKE). 
 
Abstract: 
   The research topic treated in this thesis is the diagnosis of short-circuit faults between turns of a synchronous 
permanent magnet machine (MSAP) operating at variable speed. The control technique used for this machine is non-
linear input-output linearization control for sensorless operation using the extended Kalman filter (FKE). Two main 
methods are used for the detection of stator defects of the MSAP: 
- diagnostic methods without model knowledge, 
- diagnostic methods with a priori knowledge of the model. 
The first is based on the extraction of information through the processing of the measured signals (currents, speed etc 
...). The second method is based on the monitoring of machine parameters and quantities, using observation algorithms 
based on the extended Kalman filter. Online monitoring of physical parameters from the estimator can be used as a fault 
indicator. A large parametric study is carried out and validated by numerical simulation. The results obtained clearly 
show the possibility of extracting signatures to detect, identify and locate faults. 
Key words: permanent magnet synchronous machine, non-linear control by input-output linearization, observers, short-circuits 
faults between turns, diagnosis, parametric estimation, FFT, wavelet, estimator, Extended Kalman Filter (FKE). 
  :ملخص
  المغناطیس الدائم  في المحرك التزامني ذات الدائرة القصیرة بین دورات اعطاب موضوع البحث الذي تم معالجتھ في ھذه األطروحة ھو تشخیص 
(MSAP) تي تعمل بسرعة متغیرة. تقنیة التحكم المستخدمة في ھذه الماكینة ھي التحكم غیر الخطي عن طریق خطیة المدخالت والمخرجات للتشغیل ال
 :MSAP یتم استخدام طریقتین رئیسیتین للكشف عن عیوب الجزء الثابت من (FKE) . بدون حساس باستخدام مرشح كالمان الممتد
  النموذج،طرق التشخیص دون معرفة 
 .طرق التشخیص مع معرفة مسبقة للنموذج 
على استخراج المعلومات من خالل معالجة اإلشارات المقاسة (التیارات ، السرعة ، إلخ). الطریقة الثانیة تعتمد على مراقبة معلمات  الطریة االولى تعتمد
الممتد. یمكن استخدام المراقبة عبر اإلنترنت للمعلمات المادیة من المقدر كمؤشر وكمیات الماكینة ، باستخدام خوارزمیات المراقبة القائمة على مرشح كالمان 
ستخراج التوقیعات خطأ. یتم إجراء دراسة بارامتریة كبیرة والتحقق منھا من خالل المحاكاة العددیة. تظھر النتائج التي تم الحصول علیھا بوضوح إمكانیة ا
 الكتشاف وتحدید األخطاء.
               Résumé 
ت الدائرة القصیرة بین دورا ، المراقبین ، أخطاءالتحكم غیر الخطي عن طریق خطیة المدخالت والمخرجات ،  المغناطیس الدائم المحرك التزامني ذات  : حیةالمفتاالكلمات 
 ).FKE، المویجات ، مرشح كالمان الممتد ( FFT،  تري، التشخیص ، التقدیر البارام
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 Introduction générale 





La maintenance prédictive et le diagnostic de défauts dans les machines synchrones à aimants 
permanents (MSAP) ont pris une place importante, au cours des dernières décennies, depuis que les 
exigences de sécurité, de disponibilité et de fiabilité des processus industriels sont devenues de plus 
en plus sévères [1]. La Machine Synchrone à Aimants Permanents (MSAP) est un actionneur 
électrique très robuste et présente un faible moment d'inertie ce qui lui confère une dynamique 
caractérisée par de très faibles constantes de temps et permet de concevoir des commandes de 
vitesse, de couple ou de position avec une précision et des performances dynamiques très 
intéressantes [2]. Pour cela, ce type de machine est choisi dans de nombreuses applications de 
pointe telles que : l’automobile, le ferroviaire, l’aéronautique, la robotique et le médical. En effet, 
les MSAP possèdent généralement, à un volume donné, de meilleures caractéristiques que leurs 
homologues à courant continu, asynchrones et synchrones à inducteur bobiné comme : un couple 
massique plus élevé, un bon rendement, une bonne durée de vie, des performances dynamiques 
élevées, des gammes de vitesse de fonctionnement importantes. Ces caractéristiques les rendent 
bien adaptées aux applications où la masse, l’encombrement et le rendement sont des critères 
importants comme ceux cités précédemment [3]. 
     Généralement, les méthodes de diagnostic nécessitent la connaissance de l’état sain de la 
machine quelle que soit la grandeur physique exploitée. La détection d’un défaut est alors basée sur 
la comparaison de la signature d’un état donné avec celle de l’état supposé sain, en considérant un 
indicateur issu d’une mesure que l’on sait sensible à un défaut particulier. La difficulté de cette 
démarche est que, souvent, les indicateurs sensibles existent déjà pour la machine saine (cas de raies 
d’un spectre). C’est alors leur variation, souvent leur augmentation, qui est susceptible de donner 
des informations sur la présence d’un défaut. D’autre part, la charge de la machine peut constituer 
pour le diagnostic un facteur perturbant, car elle induit plusieurs états sains [4]. 
Les méthodes de diagnostic sans modèles ne nécessitent aucun modèle mathématique précis du 
système à surveiller.  Les informations acquises sur le procédé considéré permettent de caractériser 
son fonctionnement [5-8]. Ces informations, appelées indicateurs de défauts, sont analysées par des 
techniques de traitement du signal, des méthodes statistiques ou par des méthodes non statistiques à 
base de connaissance, tel que la transformée de Fourier rapide [9-10]. Les conditions transitoires 
sont les plus critiques, et plusieurs méthodes  ont  été  proposées  pour  faire  face  à  cette  situation  
tel  que  la  transformée  de  Fourier  à fenêtre  glissante  [11],  la  transformée  en  ondelette  [12]  
et  la  transformée  de  Hilbert  [13].  D’autres part,  l'intelligence  artificielle  est  un  outil  puissant  
pour  améliorer  l'efficacité  du  diagnostic  des pannes  des  machines  électriques,  en  particulier  
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pendant  le  processus  de  décision  de  maintenance telles que les systèmes experts, les réseaux de 
neurones  [14], la logique floue  [15]  et les  réseaux de neurones flous [16]. 
Au contraire, les approches de diagnostic à base de modèles les plus citées dans la littérature sont 
celles basées soit sur une estimation d’état du système par observateurs ou par espace de parité, soit 
sur une estimation des paramètres [17]. Les approches de diagnostic par espace de parité et par 
observateurs sont plus dédiées aux défauts de capteurs et d’actionneurs. En outre, les défauts 
structuraux sont mieux identifiés par la méthode d’estimation paramétrique [18]. Elle consiste à 
estimer les paramètres physiques ou structuraux contenus dans ce modèle à partir des mesures 
d’entrée et de sortie réelles du système. Pour détecter et identifier l’apparition d’une défaillance, on 
effectue une comparaison entre des valeurs de référence de l’état normal et celles estimées en 
utilisant le filtre de Kalman étendu, ou adaptatif et les modes glissants [19]. 
      La  commande vectorielle permet d'avoir  une  dynamique  proche  de  celle  de  la  machine  à 
courant  continu,  autrement  dit,  une  dynamique  asymptotiquement  linéaire  et  découplée. 
Cependant,  cette  structure  de  commande  nécessite  que   les  paramètres  de  la  machine  soient 
constants. Par ailleurs, ceci exige une bonne indentification des paramètres. En conséquence, le 
recours à des régulateurs de commande robuste, pour maintenir un niveau de découplage et de 
performance acceptable, est nécessaire [20-21]. 
      Le développement des méthodes de contrôle robuste pour résoudre ce problème a récemment 
fait de gros progrès.  Les commandes non linéaires peuvent offrir plusieurs avantages par rapport 
aux commandes linéaires. Parmi les recherches d'intérêt dans le domaine des techniques de  
contrôle  non  linéaire,  on  peut  citer  la  commande  par mode  glissant  [22],  la  commande  de 
linéarisation entrée/sortie et la commande backstepping [23]. 
      La commande par mode glissant peut fournir une grande robustesse et un contrôle de réponse 
rapide. Cependant, le phénomène de chattering est l'inconvénient majeur de cette méthode [24]. De 
plus, la commande de linéarisation entrée/sortie peut fournir un bon comportement dans les régimes 
stationnaires et dynamiques. En outre, elle offre également un bon découplage entre les variables du 
système. Cette méthode annule les termes non linéaires dans le modèle de l’entrainement qui 
échoue lorsque les paramètres physiques varient [25]. 
       Dans cette thèse, notre travail s'articule principalement autour de cinq chapitres : 
     Le premier chapitre, est consacré à une synthèse sur les techniques de diagnostic des défauts 
dans les machines synchrones à aimants permanents, ainsi que sur les techniques de commande des 
entrainements électriques correspondants. Au cours de ce chapitre une prospection bibliographique 
est effectuée pour essayer de se focaliser sur un certain nombre de travaux effectués sur les 
méthodes et techniques de diagnostic des différents défauts qui peuvent affecter ces machines. Ces 
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techniques sont à base d’approches modèles et approches sans modèles. Les défauts statoriques de 
type courts-circuits dans ces machines sont ensuite rappelés. 
      Le second chapitre est consacré à la présentation du modèle de la machine synchrone à aimants 
permanents dédié au défaut de type court-circuit entre spires. En premier lieu, nous présentons le 
modèle de la MSAP à l’état sain et à l’état en défaut par l’intermédiaire d’une transformation 
généralisée. Nous introduisons ensuite le modèle diphasé dans le repère αβ. Nous terminons le 
chapitre en présentant des résultats de simulation en utilisant le modèle de la machine à l’état sain et 
avec défaut.  
       Le troisième chapitre présente la commande non linéaire par linéarisation entrée-sortie de la 
machine synchrone à aimants permanents à l’état sain et en présence de défaut entre spires, associée 
à un onduleur de tension en boucle fermée. On y présente les principes théoriques de cette 
commande non linéaire ainsi que les résultats des simulations. 
       Le quatrième chapitre présente la commande non-linéaire par linéarisation entrée-sortie sans 
capteur de vitesse en utilisant le filtre de Kalman étendu FKE pour l'estimation de la vitesse 
rotorique de la machine à l’état sain et avec défaut de type court-circuit entres spires. De même, des 
simulations numériques sont réalisées pour un fonctionnement à basses vitesses et une machine 
présentant un défaut de court-circuit entre spires. 
       Le cinquième et dernier chapitre présente également la commande non-linéaire par linéarisation 
entrée-sortie sans capteur de vitesse en utilisant le FKE pour l'estimation de la vitesse rotorique de 
la machine à l’état sain et avec défaut. La procédure de diagnostic considérée pour la détection du 
défaut de court-circuit en boucle fermée se base sur l'approche modèle. Pour une variation 
paramétrique importante, un traitement des différents signaux de commande non-linéaire (vitesse, 
courant quadratique et courant statorique) est effectué. Ces signaux peuvent fournir des 
informations significatives sur les défauts (analyse du spectre par le biais de la transformée de 


























Synthèse sur les techniques du diagnostic des défauts 
dans les machines synchrones à aimants permanents 




I.1 Introduction   
Les machines synchrones à aimants permanents (MSAP) sont de plus en plus utilisées au cours 
de ces dernières années dans de nombreux domaines grâce à leur efficacité énergétique, leur 
simplicité de mise en œuvre et leurs performances dynamiques [26-29]. Les problèmes liés au 
vieillissement et aux défaillances prennent une plus large part dans les contraintes d’exploitation. La 
sureté de fonctionnement de ce type d’actionneurs devient cependant un problème critique pour 
certaines applications industrielles. Pour cela, il y a nécessité de mise en place de procédures 
d’alerte de la présence éventuelle de défaut et son degré de sévérité. La surveillance est un moyen 
pour garantir le bon fonctionnement des systèmes. Le diagnostic fait partie de la surveillance et il a 
pour objectif de trouver la cause des dysfonctionnements. 
        Tout d’abord, ce premier chapitre présente des généralités (structure et principe de 
fonctionnement) sur les machines synchrones à aimants permanents. Leurs différentes défaillances 
électriques ou mécaniques sont également résumées. Ensuite, un aperçu sur les méthodes de 
diagnostic des défauts des machines électriques est synthétisé en évoquant les deux grandes familles 
de méthodes : celles à base de modèles comportementaux et celles utilisant les signaux. Enfin, un 
état de l’art sur la surveillance et le diagnostic des défauts de type courts-circuits statoriques dans 
les machines synchrones à aimants permanents termine le chapitre. 
I.2 Généralités sur les machines synchrones à aimants permanents   
Les machines synchrones à aimants permanents sont de plus en plus utilisées, au cours de ces 
dernières années, dans de nombreux domaines comme l’automobile, l’aéronautique, la robotique ou 
encore le transport ferroviaire.  De  par  leur  présence croissante  dans  des  domaines  toujours  
plus  diversifiés,  les  problèmes  liés  au vieillissement et aux défaillances de ce type d’actionneur 
prennent une plus large part dans les contraintes  d’exploitation.  La  mise  en  place  de  dispositifs  
de  sureté  de  fonctionnement  est bien  souvent  exigée  afin  d’améliorer  la  disponibilité  des  
systèmes  intégrant  ce  type  de machine, de minimiser le coût de la maintenance et d’assurer le 
plus efficacement possible la sécurité des biens et des personnes en relation directe ou indirecte 
avec l’application.  
Dans cette étude, notre choix se limite à la MSAP et nous rappelons dans cette partie sa structure 
et son mode de fonctionnement.  
 
 




I.3 Structure et fonctionnement de la MSAP dans un environnement commandé  
La MSAP est un système électromécanique dont le fonctionnement est basé sur le principe de 
rotation du champ magnétique au stator en synchronisme avec le rotor. Le champ tournant de 
l’induit au stator est créé par les courants quasi sinusoïdaux parcourant ses enroulements et générés 
par la source d’alimentation en tension ou en courant. L’inducteur au rotor est la partie mobile  de  
la  machine,  liée  à  son  axe  de  rotation  et  sur  lequel  sont  disposés  les  aimants  permanents  
générant  son  excitation  permanente.  L’interaction entre ces deux champs donne naissance au 
couple électromagnétique qui permet la rotation du rotor. Toutefois, si la rotation du champ 
statorique s’effectue indépendamment de la position instantanée du rotor, comme c’est le cas de la 
machine synchrone classique, il y aura un risque de décrochement du rotor dans le cas d’un 
entrainement à vitesse variable. Par conséquent, et afin  d’éviter  ce  risque  et  de  stabiliser  le  
comportement  de  la  machine,  la  commutation  des  onduleurs doit s’effectuer en synchronisme 
avec la position du rotor, au moyen d’un capteur de  position.  Dans  ce  cas,  on  parle  de  
machines  synchrones  autopilotées,  dont  l’architecture  simplifiée est présentée dans la figure I.1. 
[30].   
 
Figure I.1 : Architecture simplifiée d'une machine synchrone autopilotée 
Plusieurs critères permettent de distinguer les différentes topologies des MSAP : 
-  La position du rotor : intérieure ou extérieure, 
-  La position des aimants : montés en surface ou insérés dans le rotor, 
-  Le sens du flux : radial (RF), axial (AF) ou transversal (TF), 
-  Le bobinage : réparti (distribué) ou concentré (dentaire). 
       Les différentes topologies et technologies des MSAP sont largement détaillées dans [31].  Dans 
notre étude, nous retiendrons la structure intérieure du rotor en raison de sa facilité de mise en 
œuvre et de la bonne évacuation des pertes statoriques. Pour le sens du flux dans l’entrefer, nous 




allons considérer la configuration la plus classique qui est celle à flux radial. La figure (I.2) 
représente la structure de la machine synchrone à aimants en surface. 
 
Figure I. 2 : Structure d’une machine synchrone à aimants permanents [32] 
I.3.1 Stator 
Le stator d’une machine synchrone triphasée est constitué de trois enroulements identiques  
décalés de 120° dans l’espace et logés dans les encoches du circuit magnétique fixe. Ce dernier  est 
feuilleté afin de réduire les courants de Foucault et de limiter les pertes dans le fer.  Il est 
généralement construit en tôles à base d’alliage fer-silicium qui permet l’obtention d’une induction 
élevée [33]. Selon la méthode de réalisation du bobinage, on peut en identifier deux grandes 
familles : le bobinage distribué (figure.I.3(a)) et le bobinage concentré (figure I.3(b)) [30].  
  
 (a)                                                                               (b) 
Figure I.3 : Deux grandes familles de bobinage : distribué (a) et concentré (b)  
 





Le rotor représente  la  partie  mobile  de  la  MSAP qui est formée  d’un  assemblage  de  tôles  
et d'aimants créant le flux d’inducteur. Il est généralement de deux types. 
 Le rotor possédant des pièces polaires qui servent à la concentration du flux d’induction. Dans le 
rotor, les aimants sont  orientés soit parallèlement, soit  perpendiculairement à l’entrefer ou de 
manière plus complexe. Dans ce type de machine, l’inducteur est à pôles saillants. 
 Le rotor sans pièces polaires donc à entrefer constant, dans lequel l’aimantation des aimants est 
généralement perpendiculaire en tout point à l’entrefer. 
I.3.3 Aimants permanents 
    Les aimants des machines synchrones sont fabriqués à partir de poudre de ferrite, de poudre de 
fer-cobalt ou de terres rares. Un bon aimant doit avoir une induction rémanente et un champ 
coercitif les plus grands possibles [34].   
C’est au début des années 30 que sont apparus les premiers aimants permanents appelés Alnico 
(alliage à base d’Aluminium-Nickel-Cobalt). Ces derniers demeurent le matériau magnétique le 
plus utilisé durant plusieurs décennies. Depuis les années 50, ils ont été peu à peu remplacés par les 
aimants à base d’héxaferrite (AFe12O19 ou A=Ba, Sr, Pb,…). 
Le choix des aimants permanents est essentiel puisqu’ils interviennent beaucoup dans le  couple 
massique d’un actionneur. Les aimants sont principalement caractérisés par leurs cycles d’hystérésis 
et plus particulièrement par la courbe de désaimantation du deuxième quadrant du plan B-H  (figure 
(I.4)). Cette courbe est caractérisée par : 
• L’induction rémanente Br, c'est-à-dire l’induction résiduelle en circuit fermé. 
• Le champ coercitif de l’induction Hcb qui est le champ démagnétisant annulant l’induction. 
Plus sa valeur est élevée et plus l’aimant est stable. 
• Les valeurs Hm et Bm du point de fonctionnement optimal M correspondant à (BH) max. 
 
Figure I.4 : Courbe de désaimantation [4]. 




La figure (I.5) donne les courbes de désaimantation des principaux types d’aimants. 
• Les ALNICO sont des alliages à base de fer, d’aluminium et de nickel, avec des additions de 
cobalt, cuivre ou de titane. Ils peuvent être isotropes ou anisotropes. 
•  Les FERRITES sont des composés d’oxyde de fer, de baryum et de strontium. Ils sont obtenus 
par frittage et peuvent être isotropes ou anisotropes.  
• Les TERRES RARES tels que les Samarium-Cobalt sont beaucoup plus performants et autorisent 
une température de fonctionnement élevée (jusqu’a 300°C), mais ils sont très coûteux en raison 
notamment de la présence du cobalt dans leur composition. 
• Les NEODYME-FER-BORE (Nd-Fe-B) ont des performances supérieures aux Samarium-Cobalt 
et sont beaucoup moins coûteux mais leur tenue à la température est moins bonne (jusqu’à 160°C). 
 
Figure I.5 : Courbes de désaimantation des principaux types d’aimants. 
 
I.4 Défauts des machines électriques tournantes  
Dans ce paragraphe sont présentés différents défauts des machines électriques, leurs origines et 
leur classification. Une défaillance de machine électrique représente tout incident donnant lieu à un 
comportement anormal de la machine et qui peut à court ou long terme provoquer son 
endommagement [4]. Les raisons de défaillances dans les machines tournantes électriques ont leur 
origine dans la conception, la tolérance de fabrication, l'assemblage, l'installation, l'environnement 
de travail, la nature de la charge et le calendrier de maintenance. D’après [35, 36], les défauts 
peuvent être classés selon leurs origines en deux catégories : interne et externe. Les défauts internes 
sont provoqués par les constituants de la machine (bobinages du stator et du rotor, circuits 
magnétiques, cage rotorique, entrefer mécanique, etc.). Les défauts externes sont causés par le type 
d'alimentation, la charge mécanique ainsi que par l'environnement d'utilisation de la machine. 
Une classification des défauts qui existent dans les machines électriques selon leurs origines est 
présentée dans le Tableau I.1. 
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I.4.1 Etude statistique sur les défauts des machines électriques   
      Statistiquement, il est difficile de donner une répartition exacte des défaillances de machines 
électriques puisque le recensement des pannes et défauts n’est pas automatique dans l’ensemble des 
parcs d’exploitation et des ateliers de maintenance [37]. De multiples études statistiques sur des 
machines ont été effectuées depuis les années 80 jusqu'à présent. Un aperçu des statistiques de 
dommages, obtenues auprès d'un atelier de réparation (Allianz), Seinsch [38], ont montré que sur 
cette gamme de puissance  certaines pannes sont plus fréquentes que d’autres et les pannes les plus 
fréquentes sont situées au niveau des enroulements du stator (60%) (voir figure I.6).  Les pannes les 
moins fréquentes sont situées au niveau du noyau du stator, des enroulements du rotor et des 
roulements (13%). Les autres types de pannes sont estimés à 01%. 
 





Figure I.6 : Statistiques de pannes de grosses machines électriques [38]. 
 
    Selon la référence [39], la majeure partie des défauts au stator des machines asynchrones est due 
à des défauts d’isolation (figure 1.7). 
 
 
Figure 1.7: Répartition des défauts liés au stator 
 
    Une étude statistique faite par [40]  sur les machines électriques montre que  les défauts  sont : 40 
à 50% comme étant des défauts de roulement, 30-40% des défauts statoriques et enfin 5 à 10% des 
défauts rotoriques. 
I.4.2 Défauts Statoriques   
 Les défauts qui sont les plus récurrents localisés au niveau du stator peuvent être définis comme 













statorique). Ce dernier défaut est considéré comme le plus fréquent défaut pour les machines 
électriques. 
Les défauts de type courts-circuits statoriques peuvent apparaître à différents endroits selon la 
topologie du bobinage statorique. De manière générale, l’effet d’un court-circuit est de perturber la 
répartition spatiale du champ tournant. D’une part, cela conduit à des oscillations du couple 
électromagnétique, donc de la vitesse. Il en résulte des vibrations mécaniques qui, si elles sont 
fortes, peuvent avoir des effets destructeurs sur les organes mécaniques environnants de la machine. 
D’autre part, le courant circulant dans la boucle créée par le court-circuit peut atteindre des valeurs 
élevées [41 -42]. Il en résulte rapidement une destruction, par effet thermique, du matériau isolant 
recouvrant les conducteurs appartenant à cette boucle. Les risques de dégagement de fumées ou 
même d’incendie sont alors importants (voir figure I.8). Les courts-circuits statoriques commencent 
généralement par un court-circuit localisé entre plusieurs spires d’un même phase (court-circuit 
inter-spires), suite à la dégradation du matériau isolant recouvrant les conducteurs (Figure. 1.9.a) et 
qui peut dégénérer en des courts-circuits inter-bobines (Figure. 1.9.b). Ce type de phénomène peut 
de plus dégénérer en courts-circuits généralisés, comme des courts-circuits entre phases (Figure 
1.9.c) ou entre phase et neutre (Figure. 1.9.d). Ces défauts sont généralement facilement détectables 
tant les effets qu’ils engendrent, sur les courants de phase notamment, sont importants.  
      Les défauts de courts-circuits inter-spires, quant à eux, sont plus difficilement perceptibles à 
travers la seule observation directe des courants de ligne, ce qui augmente les difficultés liées à leur 














                        (a)                                                                  (b)                                                                 (c)                                                           (d) 
        Court-circuit inter-spires                           Court-circuit inter-bobines                        Court-circuit inter-phases                     Court-circuit entre phase et neutre 
 
Figure. I.9 : Représentation de courts-circuits inter-spires, inter-bobines, inter-phases, phase et 
neutre [30] 
 
I.4.3 Défauts Rotoriques  
I.4.3.1 Défauts de roulements mécaniques   
Dans une machine électrique, les roulements jouent le rôle d’interface mécanique entre le rotor et 
le stator. En effet, ils représentent l’élément de maintien de l’axe de la machine assurant une bonne 
rotation du rotor [44]. Les roulements à billes, illustrés dans la figure I.10, sont les plus utilisés dans 
la majorité des machines électriques en raison de leurs meilleurs rapports performance-prix [45]. 
 
 
Figure I.10 : Structure d’un roulement à billes 
 
     Les défauts de roulements représentent de 40% à 90% du total de défauts en fonction du type et 
de la taille de la machine. Nous pouvons distinguer quatre types de défauts de roulement, en 
fonction de leur localisation [46] : 
 défaut de bague externe, 
 défaut de bague interne, 
 défaut de billes, 




 défaut de cage. 
I.4.3 .2 Défaut d’excentricité  
     La géométrie du rotor peut présenter des dissymétries qui sont naturelles et qui relèvent de trois 
catégories (figure I.11) [47] : 
a) l’excentricité statique correspond au cas où le centre de rotation du rotor n’est pas celui du 
centre géométrique du stator; 
b) l’excentricité dynamique se manifeste lorsque le centre de rotation du rotor est différent du 
centre géométrique du stator mais, de plus le centre de rotor tourne autour du centre géométrique de 
ce stator; 





I.4.3.3 Défauts des aimants (Désaimantation)  
      Une des problématiques importantes des actionneurs associés aux aimants permanents (AP) est 
la désaimantation des AP. La désaimantation pour les machines à aimants est liée à l’échauffement 
des aimants. Aujourd’hui, la plupart des travaux sur ce sujet concernent le comportement des AP en 
charge et leur capacité à supporter un champ de réaction magnétique d’induit intense dû à de forts 
courants. Pourtant, il existe aussi un risque de désaimantation lorsque l’inducteur n’est pas assemblé 
avec l’induit. On peut principalement distinguer deux situations concrètes. La première concerne le 
collage des AP de type Nd-Fe-B frittés ou composites (plasto-néodymes). Pour ce type de matériau, 
l’induction rémanente et le champ de rigidité limite, décroissent avec la température de 










Figure I.11: Défauts d'excentricité 




l’inducteur à une température supérieure à 100°C, entraînant une démagnétisation partielle des AP à 
cause du champ démagnétisant dans l’air. La seconde situation est celle des moteurs à stator réparti 
en secteurs. Ce type de moteur présente notamment l’avantage de la modularité, mais, durant une 
partie de la période de fonctionnement, les AP sont soumis au champ démagnétisant dans l’air. 
L’utilisation d’AP de type ferrite ou en plasto-ferrite pose alors un problème à basse température, 
car, pour ce type de matériau, le module du champ coercitif décroît avec la température [44]. 
I.5 Aperçu sur les méthodes de diagnostic des défauts   
Les méthodes de diagnostic se distinguent selon différents critères: la dynamique du procédé 
(discret, continu ou hybride), sa complexité, l’implémentation de diagnostic en ligne et/ou hors 
ligne, la nature d’information (qualitative et/ou quantitative), sa profondeur (structurelle, 
fonctionnelle et/ou temporelle), sa distribution (centralisée, décentralisée ou distribuée)…L’objectif 
est de déterminer la méthode la plus appropriée pour la résolution de notre problème de détection et 
de diagnostic, ainsi que, positionner la classe des méthodes de diagnostic qui nous intéresse parmi 
les différentes méthodes de la littérature scientifique. Nous proposons une classification non 
exhaustive des méthodes de diagnostic en trois grandes familles (Figure I.12) [48] :  
 les méthodes basées sur l’analyse des signaux physiques exploitent essentiellement les 
signatures fréquentielles du défaut à l’aide d’outils propres au traitement du signal (analyse 
spectrale, analyse temps-fréquence …), 
 les méthodes à base de connaissances permettent, à partir de données, de classer les défauts 
à l’aide d’outils statistiques ou d’intelligence artificielle, 
 les méthodes basées sur un modèle mathématique du système utilisent la génération des 












Figure I. 12: Méthodes de diagnostic dans les machines électriques  
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I.5.1 Analyse des signaux physiques  
       Le diagnostic d'une défaillance fait appel le plus souvent à l'utilisation de signatures. Ces 
signatures contiennent les informations jugées pertinentes par les spécialistes des matériaux pour la 
détection d'une défaillance ou d'une dégradation. La complexité des signatures dépend de la nature 
des systèmes et des matériels à diagnostiquer et varie en fonction de l'anomalie recherchée. Cette 
approche fait appel à des techniques du traitement de signal [47].  
I.5.1.1 Méthodes de diagnostic des défauts basées sur l'analyse spectrale des signaux  
L'analyse spectrale est utilisée depuis de nombreuses années pour détecter des défaillances dans 
les machines électriques, essentiellement les ruptures de barres au rotor des machines asynchrones, 
la détérioration des roulements, les excentricités et les court-circuités dans les bobinages. Ces cas se 
prêtent bien à cette approche dans la mesure où de nombreux phénomènes se traduisent par 
l'apparition de fréquences directement liées à la vitesse de rotation ou à des multiples de la 
fréquence d’alimentation. La surveillance par analyse spectrale des entraînements électriques 
consiste à effectuer une simple transformée de Fourier des grandeurs affectées par le défaut et à 
visualiser les fréquences parasites constituant la signature d'un défaut dans la machine [48]. Les 
grandeurs accessibles et mesurables d'une machine asynchrone peuvent être: 
 Courants absorbés ; 
 Flux de dispersion ; 
 Tension d’alimentation ; 
 Couple électromagnétique ; 
 Vitesse rotorique; 
 Vibrations ; 
 Tension de neutre. 
I.5.1.2 Méthode d’analyse temps-fréquence et temps échelle  
       L’analyse spectrale, basée sur la transformée de Fourier (TF), fournit une bonne description 
des signaux stationnaires et pseudo-stationnaires, mais présente de nombreuse limitations quand les 
signaux à analyser ne sont pas stationnaires. Dans ce cas, la solution serait d’utiliser ce qu’on 
appelle les outils d’analyse temps-fréquence [49]. Parmi ces méthodes, on peut citer: 
 Transformée de Fourier sur une fenêtre glissante; 
 Transformée en Ondelettes; 
 Transformée de Wigner Ville; 




 Transformée d’Hilbert-Huang. 
I.5.2 Diagnostic par méthodes de connaissances  
       Comme pour les méthodes précédentes basées sur l’analyse des signaux, les méthodes, dites de 
connaissances, se basent sur des données issues du système étudié sans passer par la formulation 
d’un modèle analytique. Cependant, ces méthodes utilisent en plus des techniques de classification 
comme la reconnaissance de formes ou des outils liés à l’intelligence artificielle, (réseaux de 
neurones, logique floue, réseaux bayésiens) afin de renseigner précisément l’état du système 
[50,51]. 
      Dans la littérature, l’approche par réseaux de neurones a été particulièrement étudiée ces 
dernières années pour la détection des courts-circuits inter-spires dans les machines électriques [52]. 
Par exemple dans [53], la détection des courts-circuits par méthode neuronale utilise, en entrée, les 
tensions et les courants statoriques ainsi que le déphasage entre ces deux grandeurs électriques. 
Dans tous les cas, ces méthodes nécessitent une bonne connaissance au préalable de la machine et 
du réseau électrique associé, en définissant une base de données initiale la plus précise possible afin 
de s’assurer de la fiabilité du diagnostic.  
I.5.3 Diagnostic par une approche modèle  
      Le principe de ce type de méthodes repose sur l’utilisation d’un modèle mathématique du 
système à surveiller. Cela consiste à comparer le comportement de la machine réelle 
(éventuellement défaillante) à celui d’un modèle de représentation soumis aux mêmes excitations ; 
ce modèle de représentation pouvant correspondre à un modèle sain de la machine ou un modèle 
spécifique caractérisant le défaut étudié. Cette comparaison entre le modèle et le système réel fait 
apparaître des différences sur certaines grandeurs caractéristiques et forme ainsi des résidus. Ces 
derniers sont exploités afin de construire un indicateur de présence du défaut étudié. Afin de générer 
ces résidus, trois approches sont couramment utilisées [54] : 
 l’approche par projection dans l’espace de parité, 
 l’approche à base d’observateurs, 
 l’approche par estimation paramétrique. 
I.5.3.1 Approche par projection dans l’espace de parité 
      La philosophie de l'approche par projection dans l'espace de parité est d'exploiter la redondance 
analytique existant dans les équations de modélisation du dispositif surveillé. On cherche à établir 
des relations de redondance analytique entre les mesures qui sont indépendantes des grandeurs 




inconnues mais qui restent sensibles aux défaillances. Ces relations de redondance servent à 
construire, par des techniques de projection matricielles, le vecteur de parité. Ce dernier représente 
une quantité ayant pour propriété d’être nul en fonctionnement normal et d’évoluer en présence de 
défauts. L’analyse du vecteur de résidus dans l’espace de parité permet alors de mettre en évidence 
la présence d’une défaillance [55,56].  Le principe de cette méthode est schématisé sur la Figure 
3.12 où W correspond à la matrice de projection orthogonale. 
 
Figure I.13: Principe du diagnostic par projection dans l’espace de parité 
 
      Cette approche est principalement adaptée pour détecter les défauts additifs. Elle est ainsi 
souvent utilisée en complément d’autres techniques de diagnostic pour discriminer les défauts de 
capteurs (défauts additifs) ou d’autres défauts structurels comme dans [57].  
I.5.3.2 Approche à base d’observateurs 
      Le principe de l’approche à base d’observateurs en boucle fermée (aussi appelée estimateur 
d’état) est de reconstruire tout ou une partie du vecteur d’état du système étudié à partir d’un 
modèle analytique sain du système et des grandeurs mesurables. Avec cette méthode, le résidu est 
généré en comparant les sorties réelles du système et les sorties estimées par l’observateur. En 
présence d’un défaut, ce résidu a tendance à évoluer, étant donné que les hypothèses d’équilibre du 
modèle ne sont plus respectées. L’évolution du résidu permet alors, de détecter l’apparition de la 
défaillance. La Figure I.14 illustre le principe de la génération des résidus par l’utilisation d’un 
observateur en boucle fermée, où la matrice H représente la contre - réaction qui permet de 
minimiser l’effet des conditions initiales, des perturbations et des erreurs du modèle sain [50]. 





Figure I.14: Principe du diagnostic avec l’utilisation d’observateurs 
    Comme pour la méthode de projection dans l’espace de parité, l’approche à base d'observateurs 
est également efficace pour détecter des pannes de capteurs [58]. Cependant, cette méthode peut 
également être adaptée à la détection des défauts inter-spires dans les machines électriques. Pour 
cela, divers types d’observateurs peuvent être utilisés comme par exemple les observateurs H∞, les 
observateurs à entrées inconnues ou les observateurs adaptatifs [59]. 
I.5.3.3 Approche par estimation paramétrique 
     Dans l'approche par estimation paramétrique, on ne génère pas réellement un vecteur de résidus, 
mais on estime un vecteur de paramètres physiques ou structuraux du modèle du système surveillé. 
Si un défaut survient dans ce système, les variations constatées sur le vecteur de paramètres estimés 
du modèle permettent d'indiquer la présence d’une modification de l’état du dispositif (Figure I.15).  
Cette variation peut alors être analysée dans l'espace paramétrique pour aider à la prise d’une 










Figure I.15: Principe du diagnostic avec estimation paramétrique 
 




Les techniques d’identification paramétrique sont appliquées depuis de nombreuses années sur des 
applications utilisant des machines électriques. Plusieurs difficultés principales ont été identifiées 
par rapport à l’utilisation des techniques d’identification. [43]. 
I.6 État de l’art sur la surveillance et le diagnostic des défauts courts-circuits 
statoriques dans la MSAP  
Les machines électriques sont présentes dans la plus part des systèmes industriels et leur 
surveillance est un souci permanent. Ces machines connaissent en effet depuis quelques décennies 
une forte progression dans les systèmes industriels modernes. On les trouve dans de nombreuses 
applications telles que l’automobile, le ferroviaire, l’aéronautique, le spatial, le médical, les 
automatismes industrielles,… Les progrès réalisés sur les matériaux magnétiques ont permis de 
rendre ces machines très compétitives par rapport aux actionneurs asynchrones. Les MSAP 
possèdent de meilleurs caractéristiques couple-vitesse, des performances dynamiques élevées, de 
bons rendements, des gammes de vitesse de fonctionnement importantes. 
       Du fait de leurs qualités, la détermination de leur état de santé prend une grande importance. 
Parmi les défaillances possibles, nous nous focaliserons sur les défauts de court-circuit inter-spires. 
Comme nous l’avons déjà évoqué, ces défauts sont souvent précurseurs de défaillances plus graves 
comme les courts-circuits entre phases et neutre. De plus, ces défauts présentent la particularité 
d’être auto-entretenus par les aimants du rotor qui impliquent la présence permanente d'une source 
d'excitation. Ainsi, si un défaut apparait au cours du fonctionnement, isoler la machine de son 
dispositif  d'alimentation ne suffit pas à garantir sa mise en sécurité. Ces défauts ne peuvent donc 
pas être maitrisés tant que la machine développe des forces électromotrices, c'est à dire tant qu'elle 
est en rotation. Cela peut conduire à des situations critiques pour l'actionneur lui-même (risques de 
destruction du bobinage par exemple), mais également pour les autres éléments du système auquel 
il appartient. 
I.6.1 Conception d’un dispositif de sûreté de fonctionnement  
     La sûreté de fonctionnement consiste à connaître, détecter, analyser, et maîtriser les défaillances 
des systèmes. Il est admis selon [43] que la décision finale dans un dispositif de sureté de 
fonctionnement est la dernière étape d’un dispositif qui en comprend quatre étapes distinctes, la 
























Figure I.16 : Principales étapes de conception d’un dispositif de sûreté de fonctionnement  
I.6.2 Recherche de signatures des défaillances 
      Cette étape est essentielle dans la mise au point d’un dispositif de sûreté de fonctionnement. 
Elle doit répondre à un certain nombre d’impératifs liés aux phénomènes et aux situations critiques 
pouvant mettre en risque la fonction et la mission d'un système. Dans ce contexte, la sûreté de 
fonctionnement est toujours totalement dépendante de la connaissance du système étudié. Alors, la 
difficulté pour le concepteur est d'être à priori capable de: 
 spécifier les éléments les plus sensibles d’une installation; 
 définir les grandeurs utiles pour l’appréciation des défauts et leurs effets; 
 apprécier la réaction des grandeurs sous l’effet des défauts enregistrés. 
Cette recherche peut être menée par différents moyens. Elle peut s’obtenir d'un retour d'expérience 
sur des produits défaillants, ou simplement des connaissances théoriques du processus. Il est 
également possible de faire appel à des outils de modélisation, de simulation ou encore à des essais 
expérimentaux [60]. 
I.6.2.1 Mise au point de méthodes de surveillance/détection 
      Les connaissances capitalisées au cours de l'étape 1 permettent de disposer d'informations sur le 
comportement du système en cas de défaut, sur ses défaillances les plus probables, les plus critiques 
et sur les signes de leur manifestation. L'étape de mise au point de méthodes de 
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surveillance/détection se nourrit de ces éléments, les exploite, pour mettre au point des techniques 
permettant de mettre en évidence, au cours du fonctionnement du système, les prémices ou 
l'occurrence d'un défaut. Comme nous l’avons déjà évoqué, les méthodes de surveillance/détection 
s'appuient généralement sur des mesures directes ou indirectes de grandeurs liées au système en 
fonctionnement. L'objectif est de chercher l'apparition de signatures des défauts surveillés et de 
générer automatiquement, c'est-à-dire sans recours à l’expertise humaine, des indicateurs informant 
de cette apparition [60]. 
I.6.2.2 Diagnostic des défaillances : identification et localisation des défauts 
      L'étape de diagnostic consiste à analyser les données issues de la surveillance pour tenter 
d'identifier et de localiser la ou les causes probables de la défaillance. Les méthodes de diagnostic 
peuvent utiliser toutes les connaissances disponibles sur leur relation de cause à effet. Cette étape 
fournit des informations permettant de déterminer le degré de sévérité du défaut et de cibler les 
moyens d'action possibles pour le contenir [61]. 
I.6.2.3 Décision d'actions 
       Les trois étapes enclenchées dans le dispositif permettent une prise de décision, pour appliquer 
les actions les plus appropriées afin de répondre aux exigences du cahier des charges de sûreté de 
fonctionnement (maintien du fonctionnement, sécurisation, maintenance,...) [61]. 
Conclusion  
     Dans ce chapitre, nous n’avons rappelé que les concepts et les notions les plus importantes 
utilisées en sureté de fonctionnement des machines synchrones à aimants permanents. Nous avons 
présenté les différentes défaillances pouvant se manifester dans les machines électriques tournantes 
(court-circuit, roulements mécaniques, excentricité, désaimantation …). 
      Nous avons présenté ensuite les différentes techniques de diagnostic de la machine synchrone à 
aimants permanents et nous avons vu que la détection d’un défaut, qu’il soit mécanique ou 
électrique, est basée sur le contenu spectral de signaux et le plus souvent à partir du courant absorbé 
par la MSAP. La fin de ce chapitre a été consacrée à une présentation de l'état de l'art concernant les 
méthodes de surveillance des systèmes industriels. Les principaux éléments d’une démarche de 
surveillance d’un processus ont été également définis.  
Comme notre étude est consacrée à l’étude et à la détection des défauts (court-circuit) d’une 
machine synchrone à aimants permanents à base de modèle mathématique, il faut donc disposer 
d’un bon modèle mathématique, décrivant le comportement à l’état sain et avec défaut. Ceci fera 
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II.1 Introduction  
La modélisation de la machine synchrone à aimants permanents est une phase indispensable 
pour l’étude du comportement de la machine en régime sain ou défaillant. Le modèle mathématique 
permet d’observer et d’analyser les différentes évolutions des grandeurs électriques et 
électromagnétiques [62].   
Pour l’application de la commande en vitesse variable, la modélisation de la machine 
synchrone à aimants permanents repose sur les paramètres électriques et mécaniques (moment 
d’inertie, frottement visqueux, résistances et inductances, flux d’excitation des aimants…), qui 
décrivent les phénomènes électromagnétiques et électromécaniques et sur les hypothèses 
simplificatrices citées ci-dessous [63]. 
Nous présentons, dans ce chapitre, dans un premier temps, le modèle de la machine synchrone à 
aimants permanents à l'état sain, ensuite, nous détaillons le modèle de la machine en tenant compte 
des défauts de courts-circuits entre spires statoriques. 
II.2 Modèle de la MSAP à l’Etat sain  
Le modèle de la machine synchrone à aimants est plus complexe que celui de la machine à 
courant continu. Il nécessite l’utilisation des lois de commande de plus en plus performantes, car le 
système est non linéaire, à coefficients variables et à entrées et sorties multiples. Par ailleurs, les 
grandeurs sont alternatives, à fréquence fixe ou variable [64-65]. 
     Le modèle établi du système en fonctionnement est basé sur des phénomènes physiques qui 
peuvent être partiellement ou totalement pris en compte. Le modèle sera plus simple pour un 
nombre d’hypothèses plus grand. Dans le cas de la MSAP, la modélisation est dépendante des 
hypothèses simplificatrices suivantes :  
 L'hystérésis et l'effet de peau dans les parties magnétiques sont négligeables ;  
 Le circuit magnétique est supposé non saturé ;  
 Les harmoniques d'encoche et d'espaces ne sont pas pris en compte ;  
 La distribution spatiale des forces magnétomotrices (f.m.m.) dans l’entrefer est sinusoïdale;  
II.2.1 Mise en équation de la MSAP 
La structure de la MSAP est semblable à une machine asynchrone. Le schéma de la MSAP peut 
être représenté par trois enroulements a, b et c au stator avec les aimants permanents au rotor. 
L’alimentation des enroulements statoriques donne naissance à une force magnétomotrice tournante 
à la vitesse angulaire r. Le rotor ou la roue polaire à aimants permanents, dont le nombre de pôles 
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est égal à celui du stator, permet de produire la force magnétomotrice d'excitation. Le schéma de la 
figure II.1 illustre la représentation schématique de la MSAP. 
                                  
Figure II.1 : Représentation de la machine synchrone à aimants permanents. 
    
Les phases du stator et l’aimant permanent sont représentés par leurs axes. Les phases statoriques 
seront indiquées par a, b et c. Le flux du rotor sera désigné par f. 
 i f : Courant équivalent de l'aimant permanent ; 
Rs : Résistance d’une phase statorique ; 
Les équations de tension dans le référentiel du stator (abc) peuvent être mises sous la forme 
matricielle suivante : 
 
                                                                                  (II.1) 
où: 
             tcsbsass v,v,vV  : le vecteur des tensions de phases 
           sI =  csbsas i,i,i
t : le vecteur des courants de phases. 
           sE =  csbsas e,e,e
t : le vecteur des fém de phases. 



































la matrice d’inductances qui est circulante et symétrique. 
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En général, les trois phases du stator sont connectées en étoile de sorte que : 
                       i as+ i bs +i cs     =  0                                                                                                  (II.2) 
     Dans ces conditions, la composante homopolaire du courant est nulle et seule l’inductance 





















la matrice d’inductances cyclique de la machine. 
 
                                                                         (II.3) 
 
     Cependant, les équations (II.1) et (II.3) n’intègrent pas le fait que la composante homopolaire du 
courant est nulle (II.2). Pour cela, il suffit d’appliquer la transformation de Concordia (Clark) à 
l’équation électrique générale de la machine synchrone (II.1). La composante homopolaire du 
courant étant nulle, nous réduisons ainsi l’ordre du système pour prendre en compte la relation     
(II.3) et retrouvons les équations de la machine diphasée équivalente : 
 











































                                                                                               (II.4) 
où: 



























































                                                                          (II.5) 
 
     La grandeur généralisée   représente ici le courant, la tension ou la fém. La composante 
homopolaire du courant étant nulle pour un système équilibré, le couple électromagnétique de la 
MSAP à rotor lisse peut être exprimé comme suit : 








T ccbbaae                                                                                             (II.6) 
La dynamique de la vitesse de la machine et de sa charge est décrite par la relation fondamentale de 
la dynamique appliquée aux solides en mouvement de rotation : 
 





                                                                                                           (II.7) 
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où J est le moment d’inertie des parties tournantes, Tl est le couple de charge et Ω la vitesse de 
rotation. Pour une machine à P paires de pôles, cette vitesse est liée à l’angle électrique θ, 
désignant la position du rotor, par la relation : 
 
                      P
dt
d
                                                                                                                    (II.8) 
Pour une simulation en régime transitoire, nous mettons l’ensemble des équations régissant le 
fonctionnement de la machine sous forme d’état. L’équation électrique devient alors en écriture 
matricielle: 























































                                                                                         (II.9)  
       Nous l’exprimons de la manière suivante : 
                    
•
=    +                                                                                                                             (II.10) 
où   est le vecteur des variables d’état 











x                                                                                           (II.11) 
et u le vecteur d’entrée 















u                                                (II.12) 

























B                                (II.13) 
La figure II-2 donne une représentation du modèle électrique de la MSAP saine. 
 
 
Figure II.2 : Représentation schématique du modèle électrique de la machine synchrone  
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II.3 Modèle de la MSAP à l’état de défaut entre-spires   
   Nous signifions par court-circuit entre-spires tout défaut d’isolation pouvant intervenir entre 
deux spires d’une même phase du stator. Le défaut n’est pas forcément franc et une résistance 
équivalente permet de modéliser ce qui reste de la résistance de l’isolant entre les spires court-
circuitées. La valeur de la résistance indique la sévérité du défaut d’isolation. Un schéma simplifié 
de la situation est donné sur la figure II-3 qui montre la résistance rf du défaut. Le bobinage dans 
lequel survient le défaut est donc divisé en deux parties que l’on appellera (as2) pour la partie court-
circuitée et (as1) pour la partie saine. En pratique, la résistance rf varie depuis une valeur infinie, 
lorsque la machine est saine, à zéro lorsque la machine est en présence d’un défaut franc de court-
circuit entre-spires. Il est donc intéressant de déterminer le comportement de la machine lorsque 
cette résistance est suffisamment grande pour ne pas provoquer la destruction du bobinage et 
suffisamment petite pour que son effet soit perceptible sur les courants absorbés par la machine. 
     Nous avons défini le coefficient μ qui représente le nombre relatif de spires court-circuitées. 
Nous avons donc : 
                     Nf = Nas2 = μ (Nas2 + Nas2) = μNs                                                                            (II.14) 
Où : Ns est le nombre de spires par phase et Nf le nombre de spires de la partie du bobinage 
concernée par le défaut (sous-bobine as2). 
 
Figure II .3 Représentation schématique d’un défaut d’isolation entre spires  
dans une phase du stator (as). 
 
 
II.3.1 Modèle de la MSAP en présence d’un défaut entre-spires dans le repère (abc) 
 
  Les équations électriques dans les deux parties qui composent la phase as (sous-bobines as1 et 







































                           (II.15) 
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Où Ra2 et La2 représentent la résistance et l’inductance de la sous-bobine en défaut (as2). Les 
paramètres Ma1a2, Ma2b et Ma2c représentent respectivement les inductances mutuelles entre la sous-
bobine as2 et les bobines as1, bs et cs. 
 
 
Figure II .4 : Schéma équivalent de la machine à aimants  
avec un défaut entre-spires dans la phase as. 
 
Les résistances de la sous-bobine saine as1 et de la sous-bobine court-circuitée as2 sont notées par 
Ra1 et Ra2 respectivement. Elles sont proportionnelles au nombre de spires des parties concernées. 
Par conséquent, nous pouvons les exprimer en fonction de la résistance de phase Ra et du coefficient 
μ. 
Nous avons donc : 
 
                                                                                                  (II.16) 
 L’étude des circuits élémentaires de la phase as donne les relations suivantes : 
      
21 asasas VVV            ffas irV 2                 asas ii 1       fasas iii 2                                          (II.17) 
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Les relations suivantes sont normalement admises : 
                    
21 aaas RRRR   
                    
2121 2 aaaa MLLL                               
                    
baba MMM 21                                                                                                  (II.21) 
                    
caca MMM 21   
                    faaaa eeeee  121  
      En remplaçant les relations (II.21) dans les équations électriques (II.18), (II.19) et (II.20), nous 
obtenons l’écriture matricielle suivante : 
 
       
as as as a2 a2 a1a2
bs bs bs a2b
cs cs cs a2c
V I I R L ML 0 0
dId
V R I 0 L 0 I 0 I M
dt dt





         
                     
                   
                                                (II.22) 
 
D’après l’équation que l’on vient d’établir, nous voyons que l’équation qui régit la machine en 
présence d’un défaut entre-spires contient les mêmes termes que l’équation électrique d’une 
machine saine (II-1) ou (II-3) auxquels s’ajoutent des termes supplémentaires correspondant à la 
maille créée par le défaut. La résolution de l’équation (II-22) nécessite la connaissance du courant if 
ou d’ajout d’une équation supplémentaire décrivant la maille du court-circuit. Nous avons alors : 
 
   2 2 21 22 222
d d d d
0 R I L M I M I M I e R r I L I
dt dt dt dt
a as a as a b ba a a fs a c cs a f a f                                     (II.23) 
 
Suite à un défaut de court-circuit entre-spires, l’ordre du système croit. En effet, une maille 
supplémentaire apparaît. Alors, il est intéressent de présenter une matrice d’inductance de 
dimension 4 pour modéliser la MSAP en défaut. Nous rassemblons donc les équations (II.22) et   
(II.23) pour obtenir l’équation globale de dimension 4 régissant le comportement de la machine en 


























































































































































                      (II.24) 
où :        2asf ee                                                                                                                           (II.25) 
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      Pour les machines à plus d’une encoche par pôle et par phase, les axes des sous-bobines as1 et 
as2 ne sont généralement pas alignés et sont décalés par rapport à celui de la bobine as. De ce fait, 
nous avons : 
caba MM 11   et caba MM 22  . Par contre, pour une machine ayant une encoche par 
pôle et par phase, les axes des sous-bobines as1 et as2 sont alignés et sont non décalés par rapport à 
celui de la bobine as. Dans ce cas, on peut admettre que caba MM 22  et alors on peut simplifier les 


































































































































































                           (II.27) 
 
     On n’a pas besoin de prendre cette hypothèse dans notre étude mais on peut simplifier le modèle 
de la machine avec défaut entre-spires pour une MSAP à une encoche par pôle et par phase. 
 
    Nous avons ainsi établi les équations électriques régissant le comportement de la machine en 
régime dynamique et en présence d’un défaut de court-circuit entre spires dans une phase. Nous 
n’avons pas encore introduit le comportement mécanique qui dépend des couples du moteur et du 
frein. Ces couples ont une influence sur la vitesse de rotation et, par conséquent, sur les valeurs des 
fém induites dans les différentes bobines du stator. 
 
     L’expression du couple électromagnétique de la MSAP avec comme défaut électrique un court – 
circuit entre-spires est donnée par : 







T                                                                                (II.28) 
      
II.3.2 Modèle de défaut dans le repère αβ 
 
       Les phases du stator étant connectées en étoile sans liaison du neutre, nous avons : 
 
                                                                                                      (II.29) 
      Dans ces conditions, la composante homopolaire du courant est nulle et seule les composantes 
α, β du courant interviennent dans la conversion électromécanique d’énergie. Cependant, les 
0 csbsas iii
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équations (II.22) et (II.23) (ainsi que II.24 ou II.27) n’intègrent pas le fait que la composante 
homopolaire du courant est nulle (II.29). Pour cela, il suffit d’appliquer la transformation de 
Concordia (Clark) à l’équation électrique (II.22) ou de remplacer les composantes abc du courant 
par leurs expressions en fonction des composantes αβ du courant (la composante homopolaire du 
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                             (II.31) 
     Les équations (II.30) et (II.31) peuvent être regroupées pour obtenir le modèle matriciel de la 





I IR 0 -R' L 0 M
d
0 R 0 I 0 L M I
dt











   
    
          
                      
                     
                                                 (II.32) 
 
où : 























   
 
    
 
  
                                                                                   (II.33) 
 
Dans cette partie, nous introduisons une matrice de transformation basée sur la transformation de 
Concordia à laquelle nous ajoutons une ligne et une colonne représentant le courant de défaut. Cette 
grandeur ne subit pas de projection spéciale sur un autre système de coordonnées. Nous appellerons 
cette transformation : transformation de Concordia étendue définie comme suit : 
                 h f abcfT                                                                                                                  (II.34) 
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      avec :     1tT T                                                                         (II.35) 
 
Pour un couplage en étoile des trois phases statoriques équilibrées, la composante homopolaire 
du courant est nulle. La composante homopolaire des autres grandeurs statoriques ne participe donc 
pas dans l’échange électromécanique d’énergie. L’application de cette transformation aux équations 
de la machine avec défaut (II.24), en éliminant la ligne homopolaire, conduit évidemment à 
l’équation matricielle (II.32). 
 
Remarque : 
     Pour les MSAP à une encoche par pôle et par phase (
caba MM 22  ), l’équation (II.32) se 
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   
   
          
                      
                     
                                                        (II.36) 
où : 
 
2 2 2 2
a2 a1a2 a2b
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M 0






   
   

                                                                                                             (II.37) 
     Dans ce cas et d’après l’équation matricielle (II.36), le courant if est indépendant du courant iβ. Il 
dépend uniquement du courant iα. Ceci est dû au fait que le défaut est supposé survenir sur la phase 
as et que les mutuelles avec les deux autres phases sont identiques. Autrement dit, la phase en 
défaut de court-circuit entre-spires est considérée comme la première phase a et   est donc l’angle 
électrique désignant la position de l’axe d’excitation (axe de symétrie d’un aimant) et l’axe de 
symétrie de la phase a. 










                                                                                                              (II.38) 
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II.3.3 Mise sous forme d’état 
       Pour l’étude de la machine en régime dynamique mous mettons l’ensemble des équations de la 
machine dans le référentiel (αβf) sous forme d’état afin de pouvoir simuler tel ou tel régime 




I IL 0 M -R 0 R'
d
I 0 L M 0 -R 0 I
dt










   
    
  

         
                    
                 
                                                   (II.39) 

























                                                                                                                                   (II.40) 
Ainsi, l’équation de la machine peut écrite sous la forme d’état (  = + x Ax Bu






L 0 M R 0 -R'
A 0 L M 0 R 0













   
       
     
,                                                                                             (II.41) 






















                                                                                                                           (II.42) 
Les équations d’état que nous venons d’établir peuvent être schématisées sous une forme en bloc 
introduisant la transformation de Concordia afin d’avoir les grandeurs de phases comme grandeurs 
d’entrée et sortie. Cette modélisation sous schéma bloc, présenté sur la figure II.5, se prête bien à 
une résolution numérique sous un environnement Matlab Simulink. 
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II.4. Résultats de simulation 
II.4.1 Fonctionnement de la MSAP à l’état sain 
Le  démarrage  de  la  machine  est  effectué  à  vide  sous  une  tension  triphasée  sinusoïdale 
équilibrée  nominale.  À  l’instant  t=0,5 s,  on  charge  la  machine  avec  un  couple  de  10  Nm.  
Les paramètres de simulation de la machine de puissance 1kW sont présentés dans l’annexe A. 























Figure II.6 : Grandeurs électriques et mécaniques pour un fonctionnement sain 
 
La figure II.6 montre l’évolution de la vitesse et du couple électromagnétique ainsi que des 
courants statoriques. On constate que la vitesse s’établit lentement au bout d’un temps de 0.025s. Le 
couple électromagnétique présente une composante pulsante très importante avec une amplitude de 
valeur maximale de 10 N.m, ce qui explique le bruit engendré par la partie mécanique. Il y a aussi, 
un fort appel de courant certes bref, mais important au démarrage. 
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On note aussi, d’après la figure II.6, que l’introduction d’un couple de charge a provoqué une 
diminution de la vitesse de rotation. Pour le courant, il y a une augmentation après l’application du 
couple de charge. On remarque aussi, que le couple électromagnétique rejoint sa valeur pour 
compenser cette sollicitation avec une réponse quasiment instantanée. 
II.4.2 Fonctionnement de la MSAP avec défaut de court-circuit entre spire 
La simulation numérique est effectuée en régime établi du fonctionnement de la machine afin de 
pouvoir remarquer clairement le comportement exact de cette dernière vis-à-vis du défaut appliqué 
(court-circuit entre spires de 50% sur la phase as de la machine synchrone à aimants permanants à 
l’instant t=1s).  
 
 
Figure II.7 : Grandeurs électriques et mécaniques pour un fonctionnement  
avec un défaut de court-circuit de 50 % sur la phase as de spires 
 
La figure II.7 représente les grandeurs électriques et mécaniques pour un défaut de court-circuit 
de 50% de spires à l’instant t=1s dans la phase as. On constate une augmentation importante au 
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niveau du courant de la phase où s’est produit le défaut et une augmentation moins importante pour 
les deux autres phases. Cette augmentation se produit suivant une permutation circulaire directe. En 
plus du déséquilibre du courant, on remarque aussi un déséquilibre au niveau du déphasage qui 
n’est plus égal à 120° comme en fonctionnement sain.  
Le défaut de court-circuit des spires dans la phase as affecte aussi la vitesse de rotation et le couple 
électromagnétique. Avant le défaut if  est nul. A l’instant t=1s et lors de l’application du défaut, on 
observe une augmentation de son amplitude. 
II.5 Conclusion  
Dans ce chapitre nous avons présenté le modèle d'une MSAP avec un défaut d'isolation inter-
spires. L'étude de ce modèle nous a permis d'obtenir une expression théorique du courant circulant 
dans la partie défaillante du bobinage. L'étude de cette expression nous a permis d'affirmer qu'il est 
important de détecter le défaut avant le court-circuit franc pour limiter les risques de détérioration 
du bobinage de la machine. 
Comme la machine est utilisée dans les entraînements à vitesses variables, la présence d’une 
commande est nécessaire car son fonctionnement à l'état dégradé permet d'assurer sa continuité du 
service. Un premier type de commande est celui du contrôle vectoriel indirect. Il sera considéré 
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III.1 Introduction  
La théorie de la commande non linéaire définit différentes lois mathématiques et permet, entre 
autres, une description théorique de la linéarisation par retour d’état pour un système mono-entrée 
/mono-sortie. Les résultats obtenus seront étendus aux systèmes multi-entrées / multi-sorties en se 
basant sur la théorie de la géométrie différentielle [66].  
      La linéarisation exacte entrée-sortie a fait son apparition dans les années 1980 avec les travaux 
d'Isidori et les apports bénéfiques de la géométrie différentielle. Un grand nombre de systèmes non 
linéaires peuvent être partiellement ou complètement transformés en systèmes possédant un 
comportement entrée-sortie ou entrée état linéaire à travers le choix approprié d'une loi de 
commande par retour d'état non linéaire. Les propriétés de robustesse sont peu garanties face aux 
incertitudes paramétriques. Cette commande a été introduite principalement pour remédier aux 
problèmes rencontrés avec la commande linéaire. Les développements détaillés de telles théories 
ainsi que des exemples d'application peuvent être retrouvés dans plusieurs publications [67].  
     La linéarisation entrée-sortie et une méthode qui permet non seulement de réduire les 
ondulations de couple et de flux, ce qui est sa vocation première dans notre étude, mais aussi 
d’améliorer la dynamique de l’entrainement en le rendant moins sensible aux perturbations de 
couple de charge [67].   
       Ce chapitre illustre avec détails une application directe de la commande non linéaire pour la 
commande de la machine synchrone à aimants permanents, à l'état sain et avec défaut statorique de 
type court-circuit, pour le contrôle du courant et de la vitesse. Une simulation sous l'environnement 
Simulink/Matlab permet de mettre en évidence les performances de la stratégie de commande 
adoptée. 
 
III.2 Commande non linéaire de la MSAP 
III.2.1 Outils mathématiques 
      Dans cette section, nous présentons quelques outils mathématiques nécessaires pour assimiler la 
technique de linéarisation au sens des entrées-sorties [68]. 
III.2.2 Gradient 
On définit le gradient d'une fonction scalaire lisse )(xh  par rapport au vecteur x, par le vecteur 








 )( . D'une façon similaire, le gradient d'un champ de vecteur 
)(xf est défini par le Jacobien de f  (matrice de )(nxn  éléments) comme suit : 
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 )(                                                                                                 (III.1)  
 
III.2.3 Dérivée de Lie 
 
     Soient f : nR → nR  un champ de vecteurs et h : nR  → R  une fonction scalaire. On introduit la 
dérivée de Lie comme étant une nouvelle fonction scalaire,  notée hL f et  donnant la dérivée de 
)(xh dans la direction de )(xf , tel que: 
 











































                                                                      (III.2) 






11                            ni ......2,1  
Et:                  hhLf 
0
 
De plus, si g  est un autre champ de vecteurs, alors la fonction scalaire fg LL  )(xh  est donnée par: 
                      ghLxhLL ffg )()(                                                                                               (III.3) 
III.2.4 Crochets de Lie 
       Soient f  et g  deux champs de vecteurs dans nR . Le crochet de Lie de f  et g est un 
troisième champ de vecteurs défini par: 























  sont des matrices Jacobiennes. L'application des crochets de Lie successifs donne :  
)()(0 xgxfgad   
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III.3 Principe de la technique de linéarisation au sens des entrée-sorties 
     Nous allons montrer comment obtenir une relation linéaire entre la sortie et une nouvelle entrée
u  en effectuant un bon choix de la loi de linéarisation. Le modèle équivalent étant linéaire, on peut 
lui imposer une dynamique stable en se basant sur les méthodes classiques (commandes scalaire, 
par orientation du flux et DTC). On considère le cas suivant: 













                                                                                           (III.5) 
Où ].....[ 21 pXXXX  est le vecteur des états, ].....[ 21 puuuu  est le vecteur des commandes et 
].....[ 21 pXXXy  représente le vecteur des sorties. Le problème consiste à trouver une relation 
linéaire entre l'entrée et la sortie en décrivant la sortie jusqu'à ce que, au moins, une entrée 
apparaisse en utilisant l'expression: 













1)( ))(()(                                                              (III.6) 
   Le degré relatif total r est définit comme étant la somme de tous les degrés relatifs obtenus et doit 







 qui peut être exprimé sous forme 
matricielle: 
                  uxExAyy rpp
r )()(].......[ 11                                                                (III.7) 
Où 



























































































                                                       (III.9) 
 
    E(x) est appelée matrice de découplage du système. 
           On note que la linéarisation ne serait possible que si la matrice de découplage est inversible.  
       La loi de linéarisation est donnée donc sous la forme: 




( ) ( )u E x A x v

  
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         Notons  que  la  linéarisation  ne  serait  possible  que  si  la  matrice  de  découplage E(x)  est 
inversible. Le schéma bloc du système est donné par la figure III.1. 
 
 
Figure III.1 : Schéma bloc du système linéaire. 
 
      En remplaçant (III.10) dans (III.7), le système équivalent devient linéaire et totalement 
découplé. Il est de la forme: 
                                    i
rj
i VY 
)(                                                                                                   (III.11) 
Ou plus explicitement: 
                                     TpTrppr VVyy 111 ].......[   
Ce qui nous permet de lui imposer n'importe quelle dynamique de conception du nouveau vecteur 
d'entrée : 
                                  T
p
VVV 1 .                                                                                           (III.12) 
On remarque que l'expression (III.11) représente p intégrateurs en cascade dont le comportement 
dynamique n'est toujours pas souhaitable (figure III.2).  
 
 
Figure III.2 : Dynamique du système linéaire 
 
 
III.3.1 Conception du nouveau vecteur de commande V  
 
Le vecteur V  est conçu selon les objectifs de commande. Pour le problème de poursuite 
envisagé, il doit satisfaire : 
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                           pj 1                          (III.13)  
Où les vecteurs  )()1()1( ,,....,, rjdjrjdjdjdj yyyy   définissent les trajectoires de référence imposées pour 











soit un polynôme d’Hurwitz (possèdant des racines avec des 
parties réelles négatives), alors on peut montrer que l’erreur )()()( tytyte jdj i  satisfait 
0)(lim  te jn . Le système linéarisé en boucle fermée est donné par la figure III.3 : 
 
Figure III.3 : Schéma bloc du système linéaire en boucle fermée 
 
III.3.2 Modélisation de la MSAP commandée en tension 
     Pour une commande en tension de la MSAP, le modèle complet correspondant dans le repère lié 
au rotor est obtenu en considérant les vecteurs d’état : 
   TqdT IIXXXX  321  
   TqdT uuuuu  21  
Ce modèle est régi par : guxfX 

)(  

































































































                                                                  (III.14) 
Avec : 
 )(xf  champ de vecteurs d’ordre (n = 3) et g  est une matrice [3,2] 
 f , h  et g  des fonctions non linéaires. 
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Les champs vectoriels f  et g  sont : 
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III.3.3 Choix des grandeurs de sortie 
L’objectif  consiste  à  contrôler  la  vitesse  du  moteur  en forçant  la  composante  longitudinale  
du courant  statorique  ( dI ) à  être  nulle  en  tout  temps,  assurant  ainsi  un  fonctionnement  à  
couple maximal [70]. Le vecteur des sorties est donc : 
    
                      1 2=h(x)= =
T T
y X X I                                                                                        (III.15) 
III.3.4 Calcul du degré relatif 
La  condition  de  linéarisation  permettant  de  vérifier  si  un système  non  linéaire  admet  une  
linéarisation entrée-sortie est l’ordre du degré du système. On calcule le degré relatif ir  associé à  
chaque grandeur de sortie iy  choisie [71], lequel correspond au nombre de fois qu’il faut dériver 
cette sortie pour faire apparaître l’entrée u . 
III.3.4.1 Degré relatif du courant dI  
      On obtient ce degré relatif en résolvant : 
                  1 1 11 (X)= (X)= h (X)+ h (X)uf gy h L L
 
                                                                             (III.16) 
Avec : 
                   1 1h (X)= (X)fL f  
                   1 1h (X)= 0gL g  
                 
1
1
= - + p + dc d
d q d
LR




Ainsi l’entrée u  apparaît. On arrête ici et on note, pour cette sortie, le degré relatif qui est 1 =1r . 
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III.3.4.2. Degré relatif de la vitesse mécanique Ω 
     On obtient ce degré relatif en résolvant : 
                2 22
3
(X) = (X) = h (X)





On remarque qu’aucune entrée n’apparaît. On est donc obligé de dériver une autre fois : 




1 2 2 1 3
1 2 2 2 1
(X)= (X)= h (X) + h (X)u
( ) ( )
= (X) X + (X) X +p (X)
( ) ( )
+  + g (  + )
f g f
d q d q f
d q d q f
q
y h L L L
L L L L f
f p f p f
j j j j
L L L L









                                      (III.17) 
 Les deux entrées ( du , qu ) apparaissent et le degré relatif de 2y  est 2r  = 2. Le degré global du 
système est donc 1r + 2r  = 3,   le système est exactement linéarisable r = n = 3. 
n : étant l’ordre du système à contrôler. 
III.3.5. Linéarisation du système 
Pour linéariser  la  dynamique  entrée – sortie  de  la  machine,  on considère  seulement  les  
dérivées des sorties. On obtient : 















    
 
                                                                                     (III.18) 
        Avec :   
                    
1 2 2 1 3
( ) ( )
(x)= (X) X + (X) X +p (X)
d q d q f
L L L L f
A f p f p f
j j j j




                     
1 2 2 2 1
( ) ( )
E(x)=  + g (  + )
d q d q f
L L L L






E(x) : matrice de découplage. 
       Le déterminant de la matrice E(x) est différent de zéro (machine à aimants permanents). E(x)
est donc une matrice inversible. 
Ainsi, la loi de commande par linéarisation par retour d’état est donnée par : 
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    
    
    
                                                                               (III.19) 
 1 2=
T
V v v  est le nouveau vecteur des variables d’entrées. 
    L’application de la loi de commande (III.19) sur le système (III.18) conduit à deux sous systèmes 
mono-variables linéaires et découplés : 
                       1 1
2 2
(x)  = V





                                                                                                           (III.20) 
III.3.6 Commande du courant et de la vitesse  
III.3.6.1 Loi de commande interne  
      Pour  assurer  une  parfaite  convergence  du  courant  et  de  la vitesse  vers  leurs  références 
« Idref  » et « ref  », les entrée internes 1V  et  2V   sont calculées de la manière suivante : 




                                                                             (III.21) 
                        
2
2 1 2 2





      
 
 
Cela conduit à la dynamique : 




                                                                                                  (III.22) 
                    
2
2 1 1 2 22




   
Où les erreurs de poursuite 1e  et 2e  sont définies par: 
                     1= dref de I I  
                    2 = refe    
     Les coefficients K
dI
, 1K , 2K sont choisis tel que K + SdI  et 
2
2 1K  + K +SS  soient  des  
polynômes  d'Hurwitz  (racines  du  polynôme  à  parties  réelles  négatives). Ces  coefficients sont 
calculés par placement de pôles. 
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III.3.6.2 Loi de commande physique 
La loi de commande non linéaire est élaborée à partir de (III.19). On obtient: 



















               
                                           (III.23) 
                    
2
2







                                                                     (III.24) 
III.4 Stratégies de Commande du MSAP 
   Le MSAP peut fonctionner sur une large gamme de la caractéristique couple - vitesse. En fait, 
le couple électromagnétique, hors couple de reluctance, résulte d'une interaction de deux champs 
tournants fondamentaux. L'un est appelé champ rotorique. Il est fixé par les aimants permanents et 
il tourne à la vitesse électrique du rotor. L'autre est appelé champ statorique. D'après le théorème de 
Ferraris, les deux champs tournent à la même vitesse électrique en régime permanent. Ceci 
constitue le synchronisme. Cependant, la perte de synchronisme peut être causée par une variation 
brusque de la vitesse de rotation de la machine sous l'effet d'un changement brutal du couple 
résistant. Elle peut aussi provenir d'une surcharge en couple résistant qui dépasse le couple maximal 
de la machine. Afin d'éviter cette perte, il est nécessaire de synchroniser les formes des courants 
d'alimentation des enroulements du stator sur la position du rotor. Dans ce cas, la machine est dite 
autopilotée. Ceci est représenté par la figure III.4. 
      D'autre part, pour améliorer les performances en régime dynamique, le couple doit faire l'objet 
d'un réglage des amplitudes des champs tournants selon le type de fonctionnement désiré. Dans la 




Figure III.4 : Schéma de principe de l’autopilotage d’un MSAP 
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III.5 Modélisation de l’onduleur de tension [69] 
Dans notre travail, nous avons choisi l’onduleur de tension commandé par la technique de 
Modulation de Largeur d'Impulsions (MLI). La modulation sinus-triangle a été choisie pour la 
génération des tensions d’alimentation du MSAP. Du fait que les constantes de temps des machines 
et des régulateurs sont très grandes devant le temps de transition d'un état à l'autre des composants 
semi-conducteurs, on peut faciliter la modélisation et réduire le temps de simulation en modélisant 
l'onduleur par un ensemble d'interrupteurs idéaux. La figure III.4 représente le schéma de cet 
onduleur et son modèle. Les six interrupteurs de l'onduleur relient les deux bornes de la source 
continue de tension aux trois phases de la machine. Les tensions de sortie aux bornes de l’onduleur 
sont prises par rapport au point fictif "o" de la source de l’onduleur. Une fonction logique décrit 
l’état de chaque interrupteur. Sa valeur vaut un (1) si l’interrupteur est fermé et zéro (0) s’il est 
ouvert. Cette fonction est définie par : 
 
   =   
  si    est fermé      
  est ouvert
1 si    est ouvert et   
  est fermé  




Figure III.5 : Représentation simplifiée de l’onduleur 
 
Les tensions de sortie sont obtenues par la relation suivante : 




















































                                                                                (III.25) 
Avec     onv  aov(3
1
 bov  + )cov     
En utilisant les fonctions de connexion, les tensions composées de l’onduleur sont exprimées de la 
manière suivante : 
                    abv  = anv - bnv  
                    bcv  = bnv - cnv                                                                                                           (III.26) 
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                    cav  = cnv - anv  
Les tensions de branches vao, vbo et vco peuvent être exprimées en fonction des fonctions 
logiques    par : 
                     aov 12
1
EF  
                    bov 22
1
EF                                                                                                           (III.27) 
                    cov 32
1
EF  
En remplaçant vao, vbo et vco dans la relation (III.25) on obtient : 





















































                                                                            (III.28) 
III.6 Résultats de simulation 
Le schéma bloc de simulation de la conduite de la MSAP, par la commande non-linéaire, de type 
linéarisation entrée-sortie et par retour d’état non linéaire, est illustré sur la Figure III.6 à l’état sain 
et en défaut. Les paramètres de simulation de la machine sont présentés dans l’annexe A. 
 
Figure III.6 : Schéma global de la commande non linéaire de la MSAP 
alimentée par un onduleur de tension à MLI. 
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III.6.1 Fonctionnement de la MSAP à l’état sain 
Démarrage à vide avec introduction du couple de charge 
La simulation est effectuée en utilisant le modèle de la MSAP considérée à l'état sain. La 
machine démarre à vide. L’application du couple de charge de 10 Nm est réalisée à l’instant t=0.5s, 















































Figure III.7: Grandeurs électriques et mécanique pour un fonctionnement en charge à l’état sain 
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La figure III.7 présente les résultats de simulation de la commande non-linéaire par linéarisation 
entrée-sortie. Les courbes montrent que lors du démarrage à vide, toutes les grandeurs se stabilisent 
après un temps de réponse de 0.02 s. La vitesse de rotation suit la vitesse de référence sans présence 
de dépassement. Il y a un fort appel de courant au démarrage, puis ce courant se stabilise en régime 
permanent. Le couple électromagnétique oscille lors de la mise sous tension en atteignant une 
valeur maximale de 18 N.m et disparaît une fois le régime permanent est atteint. Lors de 
l’application de la charge, on remarque que le couple augmente de façon à compenser 
instantanément le couple de charge avec quelques ondulations supplémentaires au niveau du couple 
et du courant causées par la MLI. 
III.6.1.1. Fonctionnement à basses vitesses  
 L’inversion du sens de rotation du moteur synchrone à aimants permanents est   un  test  de  
robustesse  de  la commande de la  machine  vis – à - vis de la variation de la vitesse de rotation. 
Elle nous permet aussi la vérification de la réponse de la commande non linéaire par linéarisation 
entrée-sortie.  Pour ce faire, on applique une consigne de 300 tr/min pour l’inverser par la suite à     




















Figure III.8: Test de robustesse réalisé aux basses vitesses 
 
III.6.2 Fonctionnement de la MSAP avec défaut de court-circuit entre spires 
 La  figure  III.9  représente  les  courbes  de  vitesse,  du courant  des  phases  statoriques  (is),    
du courant  en quadrature (iq) et du courant direct (id)  de  la  machine. Cette dernière est supposée 
en  charge,  à  l'état  sain  puis  avec  défaut  de court-circuit  de 10% de spires dans la phase (as)  à 
l’instant t=1s. Le test est effectué pour une vitesse de référence égale à 1000 tr/min. 
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Figure III.9: Grandeurs électriques et mécanique pour un fonctionnement  
en charge et en état de défaut avec μ =10% et rf = 0.1 Ω. 
 
D’après la figure III.9, on remarque  que la vitesse suit sa référence après un état transitoire qui 
dure 0,08 s et diminue légèrement au moment de l'application de la charge. Le couple 
électromagnétique présente une dynamique rapide et précise, tandis que les courants triphasés 
illustrent une forme d’onde sinusoïdale pure pendant l’application de la charge. Le courant Iq suit 
l'évolution du couple électromagnétique, tandis que Id est resté constant. À t = 1s, 10% des spires de 
la phase as sont en court – circuit. La résistance de défaut est rf = 0.1 Ω. Il est à noter que le défaut 
de court-circuit entre spires n'affecte pas la vitesse du rotor et le couple électromagnétique. Cela est 
dû au fait que le contrôle en boucle fermée qui masque et compense l'effet de défaut. L'amplitude 
du courant de défaut n'est pas constante après l'apparition du défaut. Le courant en quadrature Iq est 
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III.6.2.1 Influence de la sévérité du défaut μ sur la conduite de la machine 
Dans ce cas, on fait varier la valeur de μ (5%, 15% et 30%) en supposant que rf=0.1Ω. Le défaut est 
introduit à t= 1s après l’application d’une charge de 10 N.m à t=0.5s.  
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Figure. III.10 : Caractéristique électrique avec résistance de défaut rf = 0.1Ω, pour différentes 
valeurs de la sévérité du défaut a) μ = 5%. b) μ = 15%, c) μ = 30%. 
 
Il est à noter que si l’effet du nombre des spires en court-circuit augmente, l’amplitude du 
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courants sont déséquilibrés. L’amplitude du courant de défaut augmente et le courant en quadrature 
Iq sont affectés par le défaut et présentent des oscillations. 
 
III.6.2.2 Influence du changement de la résistance de défaut rf sur la machine 
Dans ce test, on fixe μ à 15% et on fait varier la valeur de la résistance de défaut rf (0 Ω, 1 Ω et 
10 Ω). Le défaut sera introduit à t= 1s après l’application d’une charge de 10 N.m à t=0.5s. La 
figure III.11 montre l’effet de la variation de résistance du défaut.  
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Figure III 11 : Caractéristique électrique avec la sévérité du défaut μ = 15%, pour différentes 
valeurs de la résistance du défaut a) rf = 0Ω. b) rf = 1Ω, c) rf = 10Ω. 
Lorsqu’on augmente la résistance de défaut, le courant qui la traverse diminue. Par conséquent, 
le courant if diminue et le courant ia tend à être égal aux courants des autres phases. Les  courants  
reprennent  leurs  formes  sinusoïdales.  Le  système  des  courants  est  non  équilibré parce que le 
courant de défaut subsiste toujours. Ceci montre la sensibilité du choix de la valeur de rf. Ce choix 
dépend du nombre de spires en court-circuit et des paramètres de la machine. 
III.7 Conclusion 
Dans ce chapitre nous avons présenté la technique de commande non linéaire au sens entrées -
sorties appliquée au modèle de la MSAP qui forme un système non linéaire. Cette technique est 
basée sur l’idée de transformer un système non linéaire en un système linéaire puis lui appliquer le 
retour d’état. Les résultats des nombreuses simulations effectuées montrent la robustesse de la 
commande non linéaire appliquée. 
      Dans le chapitre suivant, on va s’intéresser à l’application de la commande sans capteur 
mécanique de la machine synchrone à aimants permanents. Pour cela, on va utiliser l’algorithme du 
filtre de Kalman étendu pour l’estimation de la vitesse et les caractéristiques mécaniques et 
électriques de la MSAP à l’état sain et en défaut de type court-circuit entre spires.   
 
 



















































Chapitre IV  
Estimation de la vitesse mécanique du MSAP par filtre 
de Kalman 




IV.1 Introduction  
La commande   non linéaire par linéarisation entrée-sortie du MSAP nécessite une électronique 
qui reste relativement complexe et un microprocesseur performant.  En effet, les MSAP ne peuvent 
être commandés que si les enroulements statoriques sont alimentés en fonction de la position du 
rotor.  L'électronique  et  les  composants  liés  à  la  mesure  de  la  position  sont  encore  très  
coûteux. La position du rotor est obtenue à partir des capteurs  mécaniques qui sont  généralement  
sensibles  aux  perturbations  et  leur  maintenance  est  coûteuse.  Par ailleurs, la mesure d'une 
variable physique peut être délicate d'un point de vue technique. Ce capteur permet d’éviter tout 
risque d’instabilité ou de décrochage du MSAP.  On parle dans ce cas de machine autopilotée ou 
auto synchrone. L'élimination du capteur de position réduit considérablement le coût et élimine le 
besoin de la maintenance régulière de pièces mécaniques. Cela augmente donc la fiabilité. Par 
conséquent, le regain d’intérêt, manifesté par les différents secteurs industriels  et  par  le  monde  
de  la  recherche,  prouve  que  la  commande  non linéaire par  linéarisation entrée-sortie des 
actionneurs synchrones sans capteur mécanique est un créneau très porteur en vue d’accroître  
l’efficacité et la fiabilité de la conception des systèmes d’entraînement à vitesse variable [63]. 
     Ces problèmes peuvent être résolus en utilisant des algorithmes dynamiques, appelés 
observateurs d'états. Ces derniers, permettent la détermination d’un modèle d’estimation d’état en 
utilisant les grandeurs accessibles du moteur, telles que les courants et les tensions [72]. 
       Dans le domaine de l'estimation paramétrique de la machine, diverses méthodes existent selon 
des considérations définies par les différentes perturbations. Ces méthodes peuvent être 
déterministes ou stochastiques.  Les méthodes déterministes ne tiennent pas compte des hypothèses 
concernant les propriétés des bruits. Par contre, les méthodes stochastiques tiennent en compte 
l’influence des bruits de perturbation du système. Parmi les méthodes stochastiques, on cite le filtre 
de Kalman. Un cas particulier de cette méthode est le filtre de Kalman étendu qui est approprié au 
traitement des mesures bruitées discrètes dans le but d’obtenir des valeurs précises des grandeurs 
estimées des variables d'état et des paramètres du modèle [72]. 
IV.2 Filtre de kalman étendu (FKE)  
Le  filtre  de  Kalman  étendu   est  un  outil  mathématique  permettant  de  déterminer  des 
grandeurs  d'état  non  mesurables  évolutives  ou  des  paramètres  du  système  d'état  à  partir  des 
grandeurs physiques mesurables.  L’observateur d’état de Kalman doit être capable de décrire l’état 
du système. Le nombre de mesures avec leur précision disponible impose un observateur d’ordre 
complet. Le FKE est un observateur stochastique donnant une estimation optimale  des  états  des  
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systèmes  non  linéaires en tenant  compte  du  bruit, des incertitudes du modèle et de l'effet des 
perturbations non mesurées  [74].  La figure IV.1 montre la structure du filtre de Kalman. 
 
Figure IV.1 : Structure de l’estimateur à base du filtre de Kalman 
 
IV.3 Modèle d’état du MSAP tenant compte du défaut statorique et associé à 
l'estimateur par FKE 
Le FKE est utilisé pour l’estimation des états du système donné par l’équation (IV.1). Ainsi, 
l'ajout d’un autre vecteur d'état permet l'estimation d'une autre variable désirée.  Pour l'estimation de 
la vitesse rotorique et les résistances rotoriques équivalentes de la machine, le modèle d’état étendu 
du système sera décrit par: 
           
x A x(t) B u(t)    
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f rI I I C     
 
Les coefficients iia  et iib   sont données dans l’annexe B 
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IV.3.1 Modèle stochastique  
Le modèle continu donné par l'équation (IV.1) doit être discrétisé afin d'obtenir un modèle qui 
s'adapte à  la  structure  du  FKE.  Le  choix  du  pas  de  discrétisation  et  de  la  méthode  sont  le  
résultat  d’un compromis entre la précision,  la stabilité du modèle discret ainsi  que  du  temps de 
calcul  [75].  En notant par Te  le temps d'échantillonnage, on peut exprimer la dérivée de la variable 
d’état par: 
                   
  +1
x
d e d e
e
x K T x K T
T
       
                                                                                               (IV.2) 
Le modèle discret de (VI.1) est exprimé par : 
 





x A x( ) B u( )    














                                                                           (IV.3) 
tel que: 
  ITAITAA ekekd exp   
I : Matrice identité, 
ekd TBB  , kd CC   
où:   ed TIK  et  edTK sont remplacés  IKd  et  dK , respectivement. 
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Pour tenir compte des incertitudes et des perturbations du système, on introduit dans l’équation 
d’état du modèle un vecteur de perturbation W(kd) (bruit d’état) et un vecteur de bruit de mesure 
V(kd). Le système s’écrit comme suit [76]: 
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                                                         (IV.4) 
Les bruits du système W(kd) et V(kd) sont blancs, décorrélés et de moyenne nulle : 
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Les matrices de covariance de W(kd) et V(kd) sont respectivement Q et R : 





cov( )  












                                                                                       (IV.6) 
     En supposant que Q et R sont diagonales, les paramètres dans les axes d et q sont les mêmes. 
Huit éléments de covariance de bruits doivent être connus. 
IV.3.2 Procédure d'estimation du FKE 
Le FKE est déduit en construisant un système linéaire qui se rapproche du système non linéaire 
près de l'état estimé actuel. Les équations du FKE sont ensuite utilisées dans ce système linéarisé. 
Le modèle du signal non linéaire et les nouvelles mesures du signal sont utilisés pour calculer le 
nouvel état estimé. Ce processus est renouvelé après itération et le modèle d'état est relinéarisé dans 
chaque nouvel état [77]. On distingue deux étapes principales pour la réalisation de l’algorithme 
d'estimation du FKE. La première étape est la prédiction et la seconde étape est la correction. La 
figure IV.2 illustre la procédure d'estimation du FKE. 
 
                                    
Figure IV.2 : Procédure d'estimation du FKE 
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Phase de prédiction 
Prédiction du vecteur d'état étendu 
             ))(),/()/1( ddddd KuKKxfKKx

                                                                              (IV.7) 
Prédiction de la matrice de covariance 
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avec: 











                                                                                     (IV.9) 
Phase de correction 
Calcul du gain de Kalman 
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(IV.10) 
Estimation du vecteur d'état étendu 






))/1(()1()1()/1()1/1( dddddddd KKxyKyKKKKxKKx                  (IV.11) 
Estimation de la matrice de covariance 
              )/1())1(()1/1( dddddd KKPCKKIKKP                                                     (IV.12) 
IV.3.3 Choix des matrices de covariance Q et R du bruit  
Les inexactitudes de calcul, les erreurs de modélisation et les erreurs dans les mesures sont 
généralement prises en compte au moyen d'entrées de bruit. Les matrices de covariance Q et R 
caractérisent les bruits W et V, respectivement. Ceux-ci prennent en compte les approximations du 
modèle et les erreurs de mesure. Une partie critique de la conception consiste à utiliser des valeurs 
initiales correctes pour les matrices de covariance et seul un réglage en ligne permet de valider le 
fonctionnement du filtre. Cependant, certaines lignes principales mettent en évidence l'influence de 
l'ajustement de ces valeurs par rapport à la dynamique et la stabilité du filtre [78]. 
     La matrice Q, liée au bruit, permet d’ajuster le modèle d’état estimé pour se rapprocher du 
modèle réel. La matrice R règle, quant à elle, le poids des mesures. Une trop grande valeur de Q ou 
une faible valeur de R donnent une valeur plus élevée du gain K, ce qui réduit l'importance de la 
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modélisation et de la dynamique du filtre. De plus, elles peuvent créer l'instabilité de l'observateur 
et provoquer une variation autour des valeurs réelles. Par contre, une trop petite valeur de Q ou une 
forte valeur de R provoquent une mauvaise performance et une incertitude de la mesure. Par 
conséquent, l'accord de ces paramètres est un compromis entre la capacité du traqueur à suivre les 
variations des paramètres et leur sensibilité au bruit [73]. 
IV.4  Résultats de simulation 
L'algorithme de la commande non linéaire par linéarisation entrée-sortie sans capteur de vitesse de 
la machine synchrone à aimant permanent (figure  IV.3)  à  l'état  sain  et  avec  défaut  de  court-
circuit entre spires  a  été  simulé  sous  environnement Matlab/Simulink. Le pronostic en ligne est 
effectué en surveillant la variation de la résistance statorique estimée par le FKE. Le diagnostic off-
ligne est effectué par l'analyse à base du traitement de signal. 
 
 
Figure IV.3: Schéma global de la commande non-linéaire par  linéarisation entrée-sortie  
sans capteur de vitesse de la MSAP 
 
IV.4.1 Cas d'une machine saine 
 
Afin de mettre en évidence l'efficacité et les performances de l'algorithme de la commande non-
linéaire par linéarisation entrée-sortie sans capteur de vitesse de la machine synchrone à aimants 
permanents à l'état sain, différents tests sont réalisés, à savoir le démarrage à vide, l’application de 
la charge et l’inversion du sens de rotation à basse vitesse. 
           























































Figure IV.4: Caractéristiques électriques et mécaniques issues de la commande non-linéaire par 
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La figure IV.4 montre les caractéristiques électriques et mécaniques issues de la commande non-
linéaire par linéarisation entrée-sortie sans capteur de vitesse du MSAP à l'état sain. On remarque 
que la vitesse suit sa référence après un certain régime transitoire et décroît légèrement au moment 
de l'application de la charge. L'estimation par le FKE montre le bon suivi de la vitesse estimée par 
rapport à la vitesse réelle. Le couple électromagnétique présente une dynamique rapide. Les 
courants des phases ont une forme d'onde sinusoïdale. L'application de la charge fait augmenter les 
amplitudes de ces courants. Les composantes des courants direct et en quadrature estimées (id, iq) 
suivent parfaitement les composantes des courants réels (id, iq). Le courant id reste constant, tandis 
que le courant iq a un suivi parfait pour l'évolution du couple électromagnétique.  
IV.4.1.1 Fonctionnement à basses vitesses 
La figure IV.5 illustre le résultat de la commande non-linéaire par linéarisation entrée-sortie pour 
une inversion du sens de rotation. La robustesse et la convergence de la commande sont testées pour 













Figure IV.5: Vitesse rotorique avec inversion du sens de rotation (essai à faible vitesse) 
Les résultats obtenus montrent le bon suivi de la vitesse avec sa référence et la qualité de 
l'observateur pour l'estimation de vitesse. 
IV.4.2 Machine avec défaut de court-circuit entre spires 
On considère que la machine présente un défaut de μ= 10 % des spires en court-circuit avec une 
résistance de défaut de rf = 0.1Ω. L'effet du défaut sur le comportement de la commande non-
linéaire par linéarisation entrée-sortie sans capteur de vitesse utilisant l'observateur de type FKE est 











































































Figure IV.6: Caractéristiques électriques et mécaniques de la commande non-linéaire par 
linéarisation entrée-sortie de la machine à l’état de défaut avec μ= 10% et rf = 0.1Ω. 
 
  Les résultats de simulation de la commande non-linéaire par linéarisation entrée-sortie, sans 
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spires sont montrés sur la figure IV.6. L'effet du défaut sur la vitesse rotorique ainsi que sur le 
couple électromagnétique n'est pas important, en raison de la boucle de régulation de la vitesse 
assurée par la commande non-linéaire par linéarisation entrée-sortie de la machine qui apparait 
comme une perturbation vis-à-vis de la commande. Par contre, l'amplitude des courants statoriques 
n'est plus constante et les composantes des courants id et iq présentent de petites oscillations. 
L'amplitude du courant de défaut n'est pas constante après l'apparition du défaut. 
IV.5 Conclusion  
 Dans ce chapitre, nous avons présenté une étude sur le comportement de la machine synchrone à 
aimants permanents en vue de sa commande par linéarisation entrée-sortie sans capteur de vitesse et 
avec estimation des paramètres électriques et mécaniques en utilisant le filtre de Kalman étendu 
(FKE). Cette étude est menée dans le cas d’une machine saine et avec défaut de type court-circuit 
entre spires. A ce titre, un modèle de la machine, tenant compte du défaut statorique de type court-
circuit entre spires, est présenté pour la conception de la commande par linéarisation entrée-sortie 
sans observation. La mise en œuvre de cette commande doit assurer la continuité du fonctionnement 
de la MSAP en cas de défaut. L'observateur à base du FKE a été utilisé pour l'estimation de la 
vitesse dans le schéma de commande ainsi pour l'estimation des paramètres de la machine. 
Les  résultats  obtenus  en  simulation  de  la  commande  non-linéaire par linéarisation entrée-
sortie sans capteur de vitesse montrent les performances acceptables de la commande pour les 
différents modes de  fonctionnement  de  la  machine.  L'utilisation  du  FKE  pour  l'estimation  de  
la  vitesse  et de caractéristiques électriques et mécaniques de la machine à  montrer  l'efficacité  de  
l'estimateur  à  travers  sa  précision  soit  en fonctionnement sain soit en défaut de court-circuit 
entre spires de la machine.  
 La détection d'une variation importante des paramètres électriques ou mécaniques de la machine 
est suivie d'une analyse spectrale de plusieurs grandeurs électriques et mécaniques pour permettre 
de confirmer si la variation est provoquée par le défaut statorique ou autre.  
    L'utilisation du FKE pour l'estimation de la résistance statorique et l’analyse par des outils à 





























Diagnostic des défauts de la MSAP commandée par 
linéarisation entrée-sortie à base du traitement signal 
et d’estimation paramétrique. 
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V.1 Introduction  
Le principe de la détection d’un court-circuit inter-spires par une « approche signal » repose sur 
l’existence de propriétés particulières de certains signaux physiques prélevés sur la machine en 
fonctionnement (tension, courant, vibrations mécaniques, flux magnétique …) lorsque le défaut 
apparaît. 
      Dans la littérature, les techniques les plus répandues pour la détection des courts-circuits inter-
spires sont basées sur l’analyse des courants statoriques. Ces méthodes, couramment appelées 
MCSA (Motor Current Signal Analysis), présentent l’avantage de n’utiliser que des capteurs de 
courant qui sont souvent déjà présents dans les systèmes pour la commande et/ou la surveillance de 
la machine [51]. 
       Dans ce chapitre, deux techniques de traitement de signal sont utilisées pour le diagnostic des 
défauts de court - circuits. La première est basée sur l'analyse spectrale, comme la transformée de 
Fourier rapide qui utilise les composantes spectrales du courant statorique à l’état sain et à l’état en 
court-circuit en régime permanent (régime stationnaire). La deuxième est basée sur la transformée 
en ondelette discrète qui est considérée comme un bon outil en raison de son aptitude d'analyse des 
signaux en régime non stationnaire. Les tests sont validés par simulation numérique et les résultats 
obtenus montrent clairement la possibilité d'extraire les signatures pour détecter et localiser les 
défauts. 
      L’estimation paramétrique s’avère également bien adaptée au diagnostic. Un exemple 
d’algorithme, dédié à l’estimation réaliste des paramètres physiques, est le filtre de Kalman étendu 
qui utilise le suivi paramétrique (estimation de la résistance statorique). Un défaut étant à l’origine 
d’une variation paramétrique (i.e., court-circuit inter-spires provoque une augmentation de la 
résistance statorique), alors l’estimation de la résistance statorique permet de quantifier la valeur de 
la variation et l'analyse du signal des grandeurs électriques ou mécaniques.  
 
V.2 Procédures de diagnostic du défaut de court-circuit entre spires 
V.2.1 Transformée de Fourier 
 
L'analyse de Fourier est une base majeure de la physique et des mathématiques. Pour deux 
raisons principales, elle est indissociable du traitement du signal. La première est l'universalité du 
concept de fréquence sur lequel elle repose. La seconde tient à la structure même de l'analyse de 
Fourier qui se prête aisément à des transformations communes comme le filtrage linéaire en les 
traduisant de manière particulièrement simple [79].  
Le principe de la transformée de Fourier repose sur le fait que toute fonction périodique peut 
être représentée comme la somme d'une série de sinus et de cosinus dont on fait varier d'une part les 
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amplitudes en les multipliant par des coefficients et, d'autre part, les phases en les décalant de 
manière à ce qu'elles s'additionnent ou se compensent. 





 ...2).()(                                                                                     (V.1) 
Cependant, l'analyse de Fourier, de par sa nature, montre assez vite ses limitations. Son calcul 
nécessite la connaissance de toute l'histoire temporelle du signal (V.1), transformation de Fourier, 
Eq (V.2) transformation de Fourier inverse), de plus, dans une transformée de Fourier l'information 
sur le temps est présente (la transformée inverse est donc possible), mais elle est cachée dans les 
phases: elle est en pratique impossible à extraire. On en est donc réduit à étudier un signal soit en 
fonction du temps soit en fonction des fréquences qu'il contient sans possibilité de conjuguer les 
deux analyses. 
                dfefXtx tfj


 ...2).()(                                                                                      (V.2) 
Malgré son succès, la transformée de Fourier rapide (FFT) est peu adaptée à l'étude des signaux 
non-stationnaires. Ces signaux se rencontrent pourtant beaucoup plus souvent que les signaux 
stationnaires. 
IV.2.2 Transformée en ondelette discrète (TOD) 
La TOD utilise un facteur d’échelle et une translation discrétisée. La transformée en ondelettes 
discrète est issue de la version continue. Dans ce cas les paramètres a et b deviennent [80-82]: 
 
maa 0    
manbb 00   Zmn ,   
Avec, 
a0: est un paramètre de dilatation. 
b0: est un paramètre de translation. 
On appelle transformée en ondelette discrète toute base d’ondelette travaillant avec un facteur 
d’échelle   =2n. [80]. 
V.2.2.1 Choix de l’ondelette et du nombre de niveaux de calcul pour la décomposition 
Pour chacune des approches de diagnostic basées sur la décomposition en ondelettes, le nombre 
de niveaux doit être choisi judicieusement afin de permettre aux signaux à niveau élevé 
(approximation et détails) de couvrir toute la gamme des fréquences le long desquelles le 
composant dû aux défauts change pendant tous les régimes de fonctionnement. À partir de la 
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condition (V.4), on peut calculer le nombre minimum de niveaux de décomposition nécessaire pour 
obtenir un signal d'approximation de sorte que la limite supérieure de sa bande de fréquence 
associée soit sous ou au voisinage de la fréquence fondamentale [80]: 
                     ffs
nls  )1(2                                                                                                                              (V.4) 
En effet, le niveau de décomposition du signal d'approximation qui inclut les harmoniques autour 
du fondamental est le nombre entier (nls) exprimé par l’expression (V.5) : 






























                                                                                                                     (V.5) 
 Avec «int» pour les entiers,  fs: fréquence d’échantillonnage,  f: fréquence principale. 
 
      Le choix de l’ondelette (type et ordre) adaptée à l’analyse des signaux comme ceux des courts-
circuits n’est pas une chose aisée pour atteindre l’objectif escompté. Dans le souci de répondre au 
choix délicat du type d’ondelette et de son ordre et, afin de mettre plus en relief l’analyse de ces 
types de signaux en fonction de l’importance de leurs souffles surajoutés, le nombre approprié de 
niveaux de décompositions (nls) dépend de la fréquence d’échantillonnage (fs) du signal à analyser 
[80]. 
V.2.3 Estimation paramétrique avec filtre de Kalman étendu FKE 
L'utilisation des  méthodes  de  diagnostic  par  « approche  modèle »  à  travers  le  suivi  
paramétrique  est  donc nécessaire  pour  connaître  l’état  de  la  machine car  le  défaut  peut  
apparaître  comme  une  perturbation  vis-à-vis  de la commande en boucle fermée. La technique de 
diagnostic ne dépend pas de la nature du signal (régime transitoire ou permanant). Un  défaut  de 
type court-circuit inter-spires est  à l’origine  d’une  variation  paramétrique  (augmentation de la 
résistance statorique). Cette variation   donne la  signature de l'existence ou non du défaut dans la 
machine. Dans de nombreux cas d'estimation, l'augmentation de la résistance statorique ne 
représente pas une signature de défaut. Il peut s'agir d'une simple variation paramétrique due à 
l’échauffement de la machine. Pour cela, le diagnostic utilisant l'approche sans modèle peut 
résoudre cette ambiguïté. 
       La procédure de détection du défaut de type court-circuit inter-spires à travers l’estimation de la 
résistance statorique (en utilisant le FKE suivi d'une analyse spectrale par FFT et par la TOD) est 
effectué lors d'une variation de la résistance statorique estimée. La figure V.1 détaille la procédure 
de diagnostic pour la détection du défaut de court-circuit dans la machine. 
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Figure V.1: Principales étapes de surveillance d’un défaut statorique avec l’estimateur  (FKE) 
V.3 Application des techniques de diagnostic de la MSAP 
V.3.1 Diagnostic à base de l’estimation paramétrique par FKE 
Le FKE est utilisé pour l'estimation de la vitesse rotorique et les résistances statoriques 
équivalentes de la machine. Le modèle d’état étendu du système est décrit par:       
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Le modèle stochastique du système discrétisé qui s'adapte à la structure du FKE est exprimé par : 
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Les coefficients iia , iia  , iib et  iib   sont données dans l’annexe C 
 
On  considère  que  la  machine  est  saine et  travaille  à  pleine  charge.  La résistance statorique 
par phase équivalente estimée par le filtre de Kalman ainsi que son erreur d'estimation sont données 
















Figure V.2: Evolution de la résistance statorique et son erreur d'estimation. 
Cas d’une machine saine 
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État sain : résistance statorique 
 





















État sain : erreur d'estimation 
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Les résultats dans figure V.3 montrent que l'estimation de la résistance statorique est bonne car 
l’erreur d'estimation est très faible. L’invariance des résistances équivalentes montre que le stator de 
la machine est sain. L'analyse spectrale hors ligne par le traitement des signaux des grandeurs 
électriques et mécaniques n'est donc pas nécessaire. 
Pour détecter la présence d’un défaut statorique de la MSAP, un suivi paramétrique est effectué 
par le biais de  l'estimation  de la résistance  statorique par phase équivalente  en utilisant  le  FKE  
en  régimes  transitoire  et permanent pour différentes valeurs de sévérité du défaut μ (5%, 15% et 
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État défaut : erreur d'estimation 
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Figure V.3 : Évolution de la résistance la statorique  et son erreur d'estimation pour la machine 
avec différentes valeurs de sévérité de défaut en court-circuit μ (5%, 15% et 30%).   
Défauts introduits à t = 1s. 
 
       La figure V.3 donne la résistance par phase équivalente estimée Rs et son erreur d'estimation. 
Le défaut de court-circuit inter-spires est provoqué à l’instant t =1s. On remarque que la valeur 
réelle de la résistance statorique équivalente augmente au moment de l'application du défaut de 
court-circuit inter-spires. Les valeurs de la résistance statorique estimée et réelle augmentent aussi 
avec l’augmentation de la sévérité du défaut μ. On remarque que la valeur estimée par FKE de la 
résistance statorique équivalente suit parfaitement la valeur réelle pour le fonctionnement de la 
MSAP en défaut. La variation de la résistance statorique est une variation paramétrique qui peut 
être due à l’échauffement. Pour cela, une analyse par FFT et/ou TOD des grandeurs électriques ou 
mécaniques peut être considérée comme une confirmation sur la présence du défaut et les résultats 
de la variation paramétrique peuvent être exploité comme indicateurs de défauts.  
V.3.2 Diagnostic des défauts à base de l’analyse spectrale (FFT) 
L'effet de défaut sur la machine synchrone à aimants permanents se manifeste par l’apparition 
des harmoniques au niveau des spectres des signaux. L'analyse par la transformée de Fourier rapide 
est très employée pour la détection du court-circuit inter-spires. Il s'agit d'une méthode non 
paramétrique dédiée à l’analyse des phénomènes stationnaires [83, 84]. Les signaux analysés sont la 
vitesse rotorique et le courant statorique en quadrature comme le montrent les simulations à l’état 
sain et en défaut de type court-circuit inter-spires (figures V.4, V.5 et V.6). L’acquisition des 
signaux est faite pour une fréquence d’échantillonnage fe=10kHz. 
Temps (s) 
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Les courbes de figure V.4 illustrent l'analyse par FFT, en régime stationnaire et à charge 
nominale, de la vitesse rotorique à l'état sain et pour différentes valeurs de la sévérité du défaut de  





































Figure V.4 : FFT de la vitesse rotorique à l’état sain (a).  
Etat de défaut avec: rf = 0Ω, (b) μ= 05%, (c) μ= 15%,  (d)  μ= 30%. 
 
D’après ces courbes, on n’observe aucune particularité sur le spectre de vitesse à l’état sain de la 
machine. Les quelques harmoniques de très faibles amplitudes sont observés à cause des bruits. Les 
courbes de figure V.4 montrent également les spectres de la vitesse pour différents degrés de 
sévérité du court-circuit inter-spires. On remarque la présence des composantes ayant une relation 
directe avec le défaut. La manifestation des raies 2.k.fs (avec k=1, 2,3…) (Tableau V.1) est un 
indicateur de l'existence du défaut de court-circuit inter-spires. 
Fréquence (Hz) 
 




































































Chapitre  V                         Diagnostic des défauts de la MSAP commandée par linéarisation entrée-sortie à base du 
traitement signal et d’estimation paramétrique 
73 
 
Tableau. V.1 :  Analyse spectrale par FFT de la vitesse rotorique  
pour différentes valeurs de sévérité du défaut court-circuit inter-spires 






2.fs=33.34 - 107.03 - 87.61 - 83.22 - 81.53 
4.fs=66.68 - 101.08 - 101.3 - 107.02 - 94.24 
6.fs=100.2 - 88.98 - 86.03 - 89.03 - 91.13 
 
La figure V.5 montre l'analyse par FFT en régime stationnaire et à charge nominale du courant 
en quadrature à l'état sain et pour différentes valeurs de sévérité du défaut de type court-circuit 

































Figure V.5: FFT du courant en quadrature  à l’état sain (a),  
Etat défectueux avec: rf = 0Ω. (b) μ= 05% (c) μ= 15%  (d)  μ= 30%. 
 
Selon la figure V.5, on constate la présence des harmoniques situés à 2.k.fs (avec k=1, 2,3…) 
(Tableau V.2), ce qui donne un bon signe de l’existence du défaut de court-circuit inter-spires. Le 
degré de sévérité est fonction des amplitudes des raies de défaut. 
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Tableau V.2 : Analyse spectrale par FFT du courant en quadrature  
pour différents valeurs de la sévérité de défaut court-circuit inter-spires 
Amplitude de 
Iq en (dB) 






2.fs=33.34 - 96.46 - 39.47 - 27.67 - 19.35 
4.fs=66.68 - 91.72 - 77.58 - 56.56 - 40.62 
6.fs=100.2 - 84.34 - 67.99 - 71.13 - 63.53 
La figure V.6 montre l'analyse par FFT en régime stationnaire et à charge nominale du courant 
statorique à l'état sain et pour différentes valeurs de sévérité du défaut de type court-circuit inter-


































Figure V.6: FFT du courant statorique  à l’état sain (a),  
Etat défectueux avec: rf = 0Ω. (b) μ= 05% (c) μ= 15%  (d)  μ= 30%. 
 
L'analyse spectrale du courant statorique relève des composantes supplémentaires qui 
apparaissent en situation de défaut (figure V.8). Nous pouvons mettre en évidence des critères plus 
représentatifs comme l’apparition de raies de fréquences k.fs à proximité du fondamental (avec 
k=1,3.5,7…)(tableau V.3) [85, 86] sur le spectre du courant statorique. 
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Tableau V.3 :  Analyse spectrale par FFT du courant statorique  
pour différentes valeurs de la sévérité de défaut court-circuit inter-spires 
 
Amplitude du 
Is en (dB) 
Etat sain Etat de défaut : 
rf=0Ω, μ=5% 
Etat de défaut : 
rf=0Ω, μ=15% 
Etat de défaut : 
rf=0Ω, μ=30% 
3.fs=50.01 - 70.09 - 38.77 - 26.99 - 18.77 
5.fs=83.35 - 53.67 - 57.06 - 60.71 - 40.83 
7.fs=116.69 - 56.98 - 55.43 - 52.72 - 54.32 
 
     La plupart des signaux sont non stationnaires. L’utilisation de la méthode de la transformée de 
Fourier (FT) n’est pas toujours appropriée dans l’analyse de ce type de signaux [80]. Pour cela, on 
lui préfère une méthode basée sur la transformée en ondelettes discrète qui est considérée comme 
un outil plus adapté dans l'analyse des signaux non stationnaires. Les tests sont validés par 
simulation numérique et les résultats obtenus montrent clairement la possibilité d'extraire les 
signatures pour détecter et localiser les défauts de type court-circuit inter-spires. 
V.3.3 Diagnostic des défauts par la technique des ondelettes 
Le diagnostic de défaut de la machine synchrone à aimants permanents par FFT est parfois 
difficile en raison du nombre important d'échantillons nécessaire pour une bonne précision. Ceci 
pose un problème d'espace mémoire. La limitation de la longueur de la fenêtre d’analyse  
simultanée des phénomènes pose un problème d’échelles de temps qui sont différentes. En plus, le 
fonctionnement à vitesse et à charge variables cause le problème de la non stationnarité du signal à 
analyser. En revanche, l’analyse par les ondelettes permet l’utilisation de longs intervalles de temps 
pour plus de précision aux basses fréquences et courts intervalles aux hautes fréquences [87].       
  L'utilisation de l'ondelette pour l'analyse du défaut particulièrement le court-circuit inter-spires 
de la machine synchrone à aimants permanents donne l'information sur la présence du défaut. Ainsi, 
le diagnostic est basé sur l’observation et la comparaison entre les niveaux de décomposition qui 
contiennent l’information du défaut. En calculant l’énergie propre associée à chaque niveau ou à 
chaque nœud de décomposition, cela permet de construire un outil de diagnostic efficace pour 
l'évaluation de la gravité du défaut [88]. 
Dans cette partie, on applique la transformée en ondelettes discrète (TOD) aux signaux des 
paramètres mécaniques et électriques de la MSAP. L’extraction des informations des signaux 
nécessite des choix judicieux pour certains paramètres tels que, la fréquence d’échantillonnage des 
signaux expérimentaux, le type de l’ondelette, l’ordre de l’ondelette et le niveau de décomposition. 
Le choix de l’ondelette mère est du type "Daubechies" car la fonction d’échelle réduit au minimum 
le recouvrement entre les bandes de fréquences qui ne peut pas être évité. En fait, le recouvrement 
n'affecte pas l'exécution de diagnostic dans une vraie application mais aide à améliorer l'analyse de 
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l'approximation et des détails. 
La décomposition en multi niveaux du courant statorique est réalisée à l’aide de l’ondelette mère 
Daubechies (db44). Le niveau de décomposition nécessaire est calculé d’après la relation [89] : 
















                                                                                        (V.7) 
Avec  sf fréquence du réseau, ef  fréquence échantillonnage. 
Connaissant 50sf Hz ,  on peut calculer le nombre de décompositions approprié qui est égal à :      













                                                                             (V.8) 
Le tableau V.4 indique les différentes bandes de fréquences obtenues par la décomposition en 
ondelettes multi niveaux. 
Tableau V.4 : Bandes de fréquences obtenues par la décomposition en multi niveaux 
Niveau 
Bandes de fréquences 
“Approximation” 
Bandes de fréquences “Détail” 
J=1 A1 0-5000 D1 5000-10000 
J=2 A2 0-2500 D2 2500-5000 
J=3 A3 0-250 D3 1250-2500 
J=4 A4 0-625 D4 625-1250 
J=5 A5 0-312.5 D5 312.5-625 
J=6 A6 0-156.25 D6 156.25-312.5 
J=7 A7 0-78.125 D7 78.125-156.25 
J=8 A8 0-39.0625 D8 39.0625-78.125 
J=9 A9 0-19.531 D9 19.531-39.0625 
 
 
La valeur propre d'énergie de chaque bande de fréquences est définie par [90]: 









                                                                      (V.9)
Avec  j le niveau de décomposition. 
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Les valeurs propres d’énergie des niveaux des décompositions contiennent l'information des 
signaux issus des capteurs du moteur asynchrone. Le tracé de ces valeurs peut être utilisé pour 
détecter les défauts dans la machine et identifier le degré de défaut. La déviation de certaines 
valeurs propres indique la sévérité du défaut. 
 
L’analyse par transformée en ondelettes discrète (TOD) de la vitesse rotorique est illustrée sur 
les courbes de figure V.7 qui représentent les signaux de détail et d’approximation (d7, d8, d9 et 
a12) obtenus par la décomposition en multi-niveaux dans les cas suivants : machine saine, machine 




















Figure V.7: TOD de la vitesse rotorique à l’état sain (a),  
Etat de défaut avec: rf = 0Ω. (b) μ= 05% (c) μ= 15% (d) μ= 30%. 
 
Les signaux de détail et d’approximation obtenus par la décomposition en multi niveaux de la 
TOD pour un défaut de court-circuit inter-spires montrent la présence des oscillations qui se 
produisent sur le signal d’approximation (d8, d9 et a12) du courant en quadrature. L'augmentation 
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est due à l’effet des bandes de fréquences correspondantes aux 2.k.fs (avec k=1, 2,3…) qui sont 



















Figure V.8: TOD du courant en quadrature  à l’état sain (a), 
Etat de défaut avec: rf = 0Ω.  (b) μ= 05%     (c) μ= 15%     (d) μ= 30%. 
 
Les signaux de détail et d’approximation, obtenus par décomposition en multi niveaux de la 
TOD pour un défaut de court-circuit inter-spires, montrent la présence des oscillations qui se 
produisent sur le signal d’approximation (d8, d9 et a12) du courant en quadrature. L’analyse des 
signaux du courant en quadrature et de la vitesse rotorique de la machine en défaut montre que 
l’amplitude des coefficients de niveau d9 est augmentée par rapport à l'état sain de la machine. 
L'augmentation est due au défaut de court-circuit inter-spires qui affecte les bandes de fréquences 
correspondantes 2.k.fs (avec k=1, 2,3…).  
      L’analyse par la TOD du courant statorique pour le cas d’une machine à l’état sain et en défaut 
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Figure V.10: TOD du courant statorique à l’état sain (a),  
Etat défaut avec: rf = 0Ω. (b) μ= 05% (c) μ= 15% (d) μ= 30%. 
 
     Analysons les signaux de détail et d’approximation obtenus de la machine à l’état sain est avec 
défaut dans  Figure V.10. L’amplitude des coefficients (d8, d9 et a12) est plus grande dans le cas 
d’une machine en défaut que dans le cas d’une machine à l’état sain. L’augmentation de l’amplitude 
du signal d8 plus importante que celle des autres coefficients. Cela est dû à l’effet que les bandes de 
fréquences correspondantes sont affectées par le défaut de court-circuit dans les différents types de 
régimes de fonctionnement. L'augmentation est due à l’effet des bandes de fréquences 
correspondantes à (k. fs) (avec k=1,3, 5,7…), à proximité du fondamental, qui sont affectées par le 
défaut de type court-circuit entre spires. Cet effet est interprété par la variation de l’énergie relative 
associée à chaque niveau de décomposition dans les bandes des signaux d8, d9 et a12. Ceci nous 
permet de différencier la machine saine de celle qui est défectueuse. L'analyse TOD en régime non 
stationnaire fournit des informations sur la présence de défaut. Par contre, l'information sur la 
sévérité du défaut est donnée par la variation de l’énergie propre pour les caractéristiques 
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(a)  État sain: vitesse rotorique 
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Figure V.11: Variation de l’énergie pour les caractéristiques mécanique et électriques de la MSAP 
dans les bandes de fréquence db 44: à l’état sain et en défaut de type court-circuit entre spires. 
 
      Le calcul de l'énergie stockée dans chaque décomposition de niveau confirme l’augmentation 
observée dans les signaux de détail et d’approximation et surtout dans le niveau 9 pour (vitesse 
rotorique et courant en quadrature) et une augmentation observée sur les niveaux (8 et 9) pour 
courant statorique qui correspond à la bande qui se trouve au voisinage et au-dessous du 
fondamental. Le degré de sévérité de défaut qui correspond aux pourcentages court-circuit entre 
spires est en relation avec la valeur de l’énergie dans les niveaux. Ce résultat est considéré comme 
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Dans ce chapitre, une simulation de la commande non linéaire par linéarisation entrée-sortie de 
la machine synchrone à aimants permanents (MSAP) à l’état sain et en défaut statorique de type 
court-circuit entre spire est effectuée. L'observateur à base filtre de Kalman étendu (FKE) est utilisé 
pour l'estimation de la vitesse et de la résistance statorique permettant ainsi le suivi paramétrique. 
La détection d'une variation importante de la résistance statorique est suivie d'une analyse par deux 
méthodes de traitement de signal : la transformée de Fourier rapide (FFT) en régime stationnaire et 
la transformée en ondelette discrète (TOD) en régime non-stationnaire. Ces deux outils de 
traitement de signal sont appliqués à plusieurs grandeurs électriques et mécaniques ont permis de 
confirmer la détection du défaut statorique. L'utilisation du FKE pour l'estimation des paramètres 
électriques et mécaniques a montré son efficacité à travers sa précision soit en fonctionnement sain 
ou en défaut statorique de la machine. La surveillance en ligne de la résistance statorique, issue de 
l'estimateur, peut servir comme un indicateur de défaut. 
     L’analyse des résultats obtenus par traitement de signal montre que: 
 
le défaut de court-circuit entre spires provoque des oscillations au niveau des paramètres 
mécaniques et électriques (vitesse rotorique, courant statorique et courant en quadrature); 
l'analyse spectrale par FFT de la vitesse rotorique et du courant en quadrature en régime 
permanent montre l'apparition de raies additionnelles aux fréquences 2.k.fs (avec k=1, 2,3…). Pour 
le cas d’une analyse par FFT du courant statorique en régime permanent de la MSAP, on remarque 
l'apparition de raies additionnelles aux fréquences (k.fs) (avec k=1,3.5,7…). Ceci montre que la 
méthode est efficace et peut être largement utilisée dans la détection de défaut en régime de 
fonctionnement stationnaire; 
 
le diagnostic du défaut en régime transitoire par TOD à travers l’analyse multi-résolution donne 
de bons résultats en termes de détection. Ainsi, la sévérité de défaut est évaluée par le calcul de 
l'énergie propre de chaque niveau de décomposition. 
 
     L'analyse spectrale des grandeurs électriques et/ou mécaniques en utilisant la FFT et la TOD 
permet de confirmer si la variation de la résistance est induite par le défaut ou par la charge. Les 
résultats obtenus montrent que l'analyse de la sortie du régulateur de vitesse et du courant statorique 
donne une bonne information sur la présence du défaut, contrairement à la vitesse rotorique qui peut 















































 Conclusion générale 







Le travail présenté dans cette thèse s’inscrit dans le cadre du diagnostic des défauts dans les 
machines synchrones à aimants permanents. Ce diagnostic s’appuie essentiellement sur la 
surveillance de symptômes liés à différentes conditions de dégradation. Ces symptômes peuvent 
être tirés et extraits de diverses sources d’informations, comme l’analyse spectrale des signaux qui 
occupe une place prépondérante dans l’industrie. 
     En général, le bon fonctionnement d’une telle approche de diagnostic nécessite une bonne 
connaissance du système. Cette connaissance se traduit par la nécessité de disposer d’une base de 
données importante et significative issue d’une certaine expertise théorique et expérimentale. Ainsi, 
pour mener cette étude, un modèle de simulation de la machine étudiée (machine synchrone à 
aimants permanents) à l'état sain et en tenant compte d’un défaut statorique de type court-circuit 
entres spires est utilisé. Les méthodes utilisées dans le domaine de diagnostic des machines 
tournantes sont nombreuses. Cependant, elles sont classées selon deux approches: une « approche 
signal », basée sur le traitement de signal des grandeurs électriques et mécaniques mesurables 
comme le courant, la vitesse et une autre « approche modèle », basée sur les modèles des systèmes  
utilisant des observateurs. 
      Dans le cadre de cette thèse, le travail de recherche est réalisé en cinq chapitres. 
Dans le premier chapitre, un état de l'art sur les défauts qui peuvent apparaître dans les 
machines synchrones à aimants permanents est synthétisé. Ainsi, différentes méthodes et techniques 
de détection de ces défauts sont énumérées. Nous avons ensuite résumé les différentes techniques 
de surveillance et diagnostic des défauts statoriques habituellement utilisées dans les machines 
synchrones à aimants permanents. 
 Le deuxième chapitre porte sur la présentation du modèle de la machine synchrone à aimants 
permanents à l’état sain et le modèle dédié à l’étude des défauts de type courts-circuits entre spires. 
Ce qui nous a permis de mettre en évidence l'effet de ces défauts sur le fonctionnement de la 
machine, les signatures associées à chaque défaut et de suivre les éventuelles évolutions qui peuvent 
être générées suite à ces anomalies. 
Le troisième chapitre est consacré à l’application de la commande non linéaire par linéarisation 
entrée-sortie de la machine synchrone à aimants permanents à l’état sain et en présence de défaut de 
type court-circuit entre-spires. On y présente les principes théoriques de la commande non linéaire 
ainsi que les résultats des simulations dans les deux états de la MSAP (sain et en défaut). 




Le quatrième chapitre présente la commande par linéarisation entrée-sortie sans capteur de 
vitesse, mais en utilisant le filtre de Kalman étendu (FKE) pour l'estimation de la vitesse rotorique 
de la machine à l’état sain et avec défaut court-circuit entres spires. L'estimateur à base du FKE est 
utilisé simultanément pour l'estimation de la vitesse et pour l'estimation de la résistance statorique 
en vue du suivi paramétrique pour la détection du défaut de court-circuit. 
Le cinquième et dernier chapitre porte sur le diagnostic de défauts de la machine synchrone à 
aimants permanents commandée par linéarisation entrée-sortie et en utilisant le FKE pour 
l'estimation de la vitesse rotorique de la machine à l’état sain et avec défaut. La procédure de 
diagnostic considérée pour la détection du défaut de court-circuit en boucle fermée se base sur 
l'approche modèle et sur l'emploi de l'estimateur FKE pour le suivi paramétrique (estimation de la 
résistance statorique). Pour une variation paramétrique importante, on a analysé les résultats 
obtenus par l’application de la transformation de Fourier rapide (FFT) en régime stationnaire. Les 
résultats obtenus avec l’ondelette discrète (TOD) sont acceptables et encourageants surtout en 
régime variable (régime non stationnaire). En plus, la TOD permet d’indiquer que la variation 
paramétrique est due à un défaut statorique ou autre.  En outre, nous constatons que le FKE donne 
une bonne estimation des états et une bonne détection des défauts de la MSAP. 
     Enfin, pour l'amélioration de ce modeste travail, nous proposons quelques perspectives futures : 
 implémentation pratique à l’aide de la carte d’acquisition Dspace 1104; 
 mise en œuvre d’une autre stratégie de commande comme la commande prédictive ; 
 utilisation d’autres types de régulateurs à base du backstepping ou de modes glissants 
d’ordre supérieur ; 
 adaptation au diagnostic de la MSAP de méthodes d’intelligence artificielle comme la 
logique floue ou les réseaux de neurones ; 
 utilisation des onduleurs multi-niveaux ; 
 considération d'autres types de défauts les plus rencontrés comme la désaimantation, le 























































Spécification des paramètres 
 
 
Caractéristiques du moteur Synchrone à aimant permanant étudié 
 
  
      Caractéristique Valeur Unité 
Puissance nominale  1 Kw 
Nombre de paire de pole 4 - 
Nombre d’encoche statoriques 24 - 
Nombre de spire / encoche 40 - 
Type d’enroulement Distribué - 
Connexion d’enroulement Etoile (Y) - 
Rayon extérieur du stator 73.3 mm 
Rayon intérieur du stator 37.3 mm 
Rayon intérieur du rotor 28.8 mm 
Epaisseur de la frette 1 mm 
Entrefer magnétique 1.5 mm 
Type d’aimant NdFeB - 
Longueur utile 44 mm 
Résistance de phase 0.88 Ω 
Inductance de phase 2.82 mH 
Courant de phase 19 A 
Couple nominal 10.5 N.m 
  Coefficient de frottement visqueux 0.007 Nm/rad/s 
Flux (max) d'excitation des aimants 
permanents 
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